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der vorliegende leitfaden „Geberit Presssysteme in der Gasinstallation“ ist ein umfassendes Werk, das die 
Übersicht der verschiedenen Bestimmungen der ÖVGW-richtlinien wesentlich vereinfacht. schon seit dem 
Jahr 2003 ist für Gasleitungen innerhalb von Gebäuden die Presstechnik und somit der erfolgreiche und 
bewährte einsatz der Mapress edelstahl und Kupfer Gas rohrleitungssysteme zulässig. 

der Geberit Mapress Gasleitfaden bietet ihnen eine zusammenfassende darstellung der regelungen für  
und rund um die leitungsverlegung für den erdgasbereich. in bewährter art und Weise werden hier die wich-
tigsten aspekte zusammengefasst. seit anfang august 2016 gültig – teilweise im dezember 2018 und 
februar 2020 überarbeitet – spiegelt die ÖVGW G K-richtlinie den neuen stand der technik wieder und 
ersetzt somit die bisherigen 19 ÖVGW-richtlinien. darunter auch die ÖVGW-richtlinie G1 – für den Bereich 
der Kunden-erdgasanlagen. die Umsetzung und somit die rechtliche Verbindlichkeit der ÖVGW-richtlinien 
wird in den jeweiligen landesgesetzen der Bundesländer geregelt, wir empfehlen hierzu die rücksprache mit 
ihrem regionalen Gasnetzbetreiber (GnB). Markanteste Änderung in der ÖVGW-richtlinie G K21 (ausgabeda-
tum dezember 2018) sind die Vorgaben zum Korrosions- und Kontaktschutz bei unter Putz verlegten metal-
lischen leitungen. ein ungeschütztes Verlegen von blanken Mapress Kupfer oder  edelstahl Gasleitungen ist 
daher nicht mehr zulässig. Geberit ergänzte mit Jänner 2019 das bewährte Mapress Edelstahl Gas Pressfit-
ting System um ein CrNiMo Edelstahl Systemrohr (Werkst. 1.4401) mit gelbem PP – Kunststoffmantel und 
erfüllt die somit die neuen Vorgaben perfekt. Zur abrundung stehen mit april 2020 noch ein gelber Kontakt-
schutzschlauch und gelbes Kontaktschutzklebeband im Geberit sortiment bereit.

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen bei der täglichen Arbeit gute Dienste leistet. Für weitere Fragen 
 stehen ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Know how jederzeit gerne zur Verfügung. 

Guido salentinig  Manfred Priesching

Geschäftsleitung Produktmanagement
Geberit Vertriebs Gmbh & co KG Geberit Vertriebs Gmbh & co KG

Vorwort
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1.	 Erdgasinstallationen, ÖVGW 
G K-Richtlinie,	Stand	Februar	2020

1.1	 Anwendungsbereich

die technischen regeln Kunden-erdgasanlagen  
(G K-serie) sind für alle Gasanlagen nach der haupt-
absperreinrichtung, unabhängig von ihrer nutzung 
(privat, gewerblich, industriell oder landwirtschaft-
lich), die mit erdgas gemäß ÖVGW-richtlinie G 31 
versorgt werden, anzuwenden. Die G K-Serie stellt 
die anerkannten regeln der technik dar, besteht 
aus 7 Gruppen und 14 richtlinien und bezieht sich 
auf einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar. Bei 
leitungen mit einem MOP > 0,5 bar sind zusätzlich 
die druckgeräteverordnung (dGVO) bzw. druck-
geräteüberwachungsverordnung (dGÜW-V) und die 
ÖnOrM en 15001-1 zu beachten.

in diesem dokument beziehen wir uns nur auf ein-
zelne Richtlinien der G K-Serie – siehe dunkel 
gekennzeichnete felder im Organigramm – welche 
für die anwendung der Geberit Mapress edelstahl 
und Kupfer Gas Pressfitting-Systeme maßgebend 
sind. die rechtlichen Vorgaben in den landes-
gesetzen sind zu beachten. Gegebenenfalls ist je 
nach Bundesland noch die alte ÖVGW-richtlinie 
G1/teil 2 anzuwenden, details dazu siehe ab  
seite 17.

1.2	 Leitungsanlagentypen

in der G K-richtlinie wird in abhängigkeit des 
 maximalen Betriebsdruckes (MOP) zwischen unter-
schiedliche  leitungsanlagentypen unterschieden:

 ■  anlagentyp a: 
Anlagen MOP ≤ 100 mbar

 ■  anlagentyp B: 
Anlagen MOP >100 mbar und ≤ 1 bar

 ■  anlagentyp c: 
Anlagen MOP >1 bar und ≤ 5 bar

Struktur G K-Richtlinie

Technische	Richtlinien	G	K-Serie
Kunden-erdgasanlagen

Organisation 
und  

Definitionen

Leitungen Gasgeräte Abgas	führung Gas	messung	
und  

Gasdruck-
regelung

Dimensionie-
rung,  

Prüfungen	und	
Beurteilungen

Inbetrieb-
nahme,

Betrieb und 
Instand	haltung

G	K11	(2016)

Begriffe Sinn-
bilder tabellen

G	K12	(2020)

Personal und 
dokumentation

G	K21	(2018)

errichtung, 
Änderung und 

fertigstellungs-
prüfung von  

leitungen

G	K22	(2020)

instandsetzung 
von leitungs-

anlagen

G	K31	(2016)

anforderungen
an Gasgeräte &

Gasmotoren

G	K32	(2016)

aufstellungs-
bedingungen

G	K41	(2016)

errichtung und
Änderung der
abgasführung, 
sowie Konden-

satableitung

G	K51	(2016)

Gasmessung

G	K52	(2016)

Gasdruck-
regelung

G	K61	(2016)

Vereinfachte 
rohrdimensio-

nierung

G	K62	(2016)

Beurteilung der
Verbrennungs-
luftversorgung

G	K63	(2020)

druckprüf-
verfahren

G	K71	(2020)

in- und
außerbetrieb-
nahme sowie

instandhaltung
von Gasanlagen

G	K72	(2020)

Betrieb von 
Gasanlagen
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1.3	 Personalanforderungen	

leitungsanlagen dürfen nur durch Personen (instal-
lateure) geplant, errichtet, geprüft und in Betrieb 
genommen werden, die zumindest den ausbil-
dungsstand der einschlägigen lehrabschluss-
prüfung der installations- und Gebäudetechnik 
(hauptmodul Gas- und sanitärtechnik) nachweisen 
können und der  Verantwortung einer Person unter-
stehen, die eine Berechtigung für diese tätigkeiten 
gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen besitzt.

1.4	 Materialien und Bauteile der 
Leitungsanlage

alle Bauteile müssen für die verteilte Gasart geeig-
net sein und den regeln der technik entsprechen. 
die verliehene ÖVGW-Qualitätsmarke* bescheinigt, 
dass den erfahrungen der technischen Wissen-
schaft und dem österreichischen Qualitäts- und 
installationsstandes entsprochen wird. für Bauteile 
mit einem MOP ≤ 500 mbar ist das Vorhandensein 
einer ÖVGW-Qualitätsmarke ausreichend. für Bau-
teile mit einem MOP > 500 mbar und dimensionen 
> DN 100 ist jedenfalls ein Abnahmeprüfzeugnis 
3.1 gemäß ÖnOrM en 10204 erforderlich. 

* ÖVGW Zertifikat G2.663 für Geberit Mapress 
Edelstahl Gas-Pressfitting-System und
ÖVGW Zertifikat G2.664 für Geberit Mapress  
Kupfer Gas-Pressfitting-System siehe Seite 24

Edelstahlrohre
edelstahlrohre nach ÖVGW-Qualitätsstandard 
Qs-G 313 oder dem dVGW-arbeitsblatt GW 541. 
ein werkseitig aufgebrachter Kontaktschutz (z.B. 
Ummantelung) ist zulässig. 

Außendurch-
messer	[mm] 12 – 18 22 – 28 35 – 54 64 – 108 ab 133

Mindestwand-
dicke	[mm] 1,0 1,2 1,5 2,0 2,6

Tabelle 1:  Mindestwanddicke für Edelstahlrohre

Kupferrohre
Kupferrohre müssen dem ÖVGW-Qualitäts-
standard Qs-G 313 bzw. der ÖnOrM en 1057 
entsprechen. Werkseitig vorummantelte Kupfer-
rohre müssen dem ÖVGW Qualitätsstandard  
Qs-G 313 bzw. der ÖnOrM en 13349 entspre-
chen und sind nur in den ausführungen mit  Glatt- 
oder stegmantel zulässig. 

r 220 (weich)

r 250 (halbhart)

r 290 (ziehhart)

Außendurch-
messer	[mm] 12 15 18 22 28 35 42 54 64 76 89 108

Mindestwand-
dicke	[mm] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5

Tabelle 2:  Mindestwanddicke für Kupferrohre

1.5	 Rohrverbindungen	

Gewindeverbindungen	und	ihre	Anwendungen
Gewindeverbindungen sind nur im unbedingt erfor-
derlichem Umfang bei

 ■ anlagentyp a
 ■ Anlagentyp B und C bis Dimension ≤ DN 50

in folgenden Bereichen zulässig.

 ■ Änderung an bestehenden leitungsanlagen 
des anlagentyp a mit Gewindeverbindungen

 ■ unmittelbar vor der Geräteabsperrarmatur
 ■ in der Geräteanschlussleitung
 ■ beim einbau von Zähleranlagen, absperr-

armaturen, Mess-, regel- und sicherheits-
einrichtungen

 ■ für Werkstoffübergangsverbindungen

Gewinde müssen der ÖnOrM en 10226-1 
 entsprechen. 
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Flanschverbindungen
flanschverbindungen können durch fest- oder 
Losflansche erfolgen. Der Lochkreis muss den 
druckstufen Pn 10 bzw. Pn 16 entsprechen. Bei 
flanschverbindungen im kritischen Bereich ist die 
Ön en 1591-4 zu beachten.

Holländerverschraubungen
holländerverbindungen sind nur zum anschluss 
oder einbau von Gasgeräten, armaturen sowie 
Mess-, regel- und sicherheitseinrichtungen zuge-
lassen. Bei anlagentyp B und c sind holländer-
verschraubungen nur bis zur Dimension ≤ DN 50 
zugelassen. die Gewinde der Verschraubung 
 müssen isO-228-1 entsprechen. 

Pressverbindungen
Pressverbindungen dürfen für Kupfer- und 
 edelstahlrohre nach ÖVGW-Qualitätsstandard 
Qs-G 314* verwendet werden. 
der ausführende muss über die handhabung 
 entsprechend den angaben des herstellers nach-
weislich unterwiesen sein. 

* Dieser Qualitätsstandard definiert die Anforde-
rungen und Prüfungen zur Erlangung des ÖVGW 
Prüfzeichens für unlösbare Rohrverbindungen für 
metallene Gasleitungen (Pressverbinder). 

Geberit	Mapress	Pressfitting-Systeme	ent-
sprechen	dem	ÖVGW-Qualitätsstandard	 
QS-G	314.

1.6	 Planung	Leitungsführung	

Allgemeines
die leitungsführung ist so zu planen, errichten und 
zu schützen, dass eine Beschädigung der Gas-
anlage hintangehalten wird und die auswirkungen 
eines Brandes nicht zu einer explosion oder 
wesentlichen Brandverstärkung führt. dies kann 
z. B. durch hochtemperaturbeständige Bauteile 
(htB) erfolgen. die Mapress edelstahl und Kupfer 
Gas Pressfitting-Systeme sind HTB geprüft. 

Die Mapress Edelstahl und Kupfer Gas Pressfitting-
systeme dürfen bei Gasinneninstallationen nicht 
geführt werden in:

 ■ traforäumen
 ■ lüftungsschächten, Müllabwurfanlagen und 

Kohleschütten
 ■ fahrschächten, triebwerks- und rollenräumen 

von aufzügen
 ■ fanghohlräumen
 ■ lagerräume für brennbare flüssigkeiten*

innenleitungen des anlagentyp c dürfen nicht 
geführt werden in:

 ■ Wohngebäuden
 ■ Wohn- und Büroräumen von Betriebsgebäuden
 ■ Garagen

* Ausnahme: Bei Anlagentyp A, wenn gesetzlich 
zulässig nur im metallenen Schutzrohr. Absperrung 
in Gasflussrichtung vor Lagerraum muss vorhan-
den sein.

Verteilungsleitungen
ist jener teil der innenleitung für ungemessenes 
Gas zwischen hauptabsperreinrichtung und Gas-
zählereingang. 
Jene teile der Verteilleitungen, an die mehrere 
Gaszähler angeschlossen sind, dürfen nur in allge-
mein zugänglichen Bauteilen oder in installations-
schächten geführt werden. Jede Kundenanlage 
muss über eine in einem allgemein zugänglichen 
Bauteil angeordnete absperreinrichtung von der 
Verteilungsleitung absperrbar sein. Bei mehreren 
steigleitungen, muss jede für sich in einem allge-
mein zugänglichen Bauteil absperrbar sein. 
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Verbrauchsleitungen
ist jener teil der innenleitung für gemessenes Gas 
ab dem Gaszählerausgang bis einschließlich der 
Geräteabsperreinrichtung. 
diese dürfen nur in allgemein zugänglichen Bau-
teilen, in installationsschächten oder in räumen 
geführt werden, die zu der von der jeweiligen Ver-
brauchsleitung versorgten Wohn- oder Betriebs-
einheit gehören. 

1.7	 Errichtung	und	Änderung	von	
Leitungsanlagen

Allgemeines
Bei folgenden anwendungen sind Mapress 
 Edelstahl- oder Kupfer Gas Pressfitting-Systeme 
zulässig:

 ■ freiverlegte leitungen
 ■ Unter Putz verlegte leitungen
 ■ leitungen in leichtbauwänden, rohrkanälen, 

schächten oder hohlräumen

die Verlegung von edelstahl- und Kupferrohr im 
fußboden ohne Pressverbindung ist zulässig. 
 leitungen sind nach den anerkannten regeln der 
installationstechnik zu verlegen. insbesondere ist 
zu beachten:

 ■ leitungen dürfen weder als tragende Bauteile 
noch zur Befestigung anderer Bauteile dienen

 ■ das Kaltbiegen von edelstahl- und Kupfer-
rohren darf nach angaben der hersteller mit 
geeignetem Werkzeug faltenfrei erfolgen

 ■ eine kurze leitungsführung ist anzustreben, 
wobei die leitungen möglichst geradlinig und 
annähernd waagrecht bzw. rechtwinkelig zu 
decken und Wänden und anderen Bezugsli-
nien zu verlegen sind. diagonale Verläufe sind 
zu  vermeiden. 

 ■ leitungsanlagen sind so zu verlegen, dass  
es nicht zu unzulässigen spannungen in der 
leitungsanlage kommen kann. 

 ■ Leitungsöffnungen und Öffnungen von 
absperr einrichtungen sind dauerhaft gasdicht 
zu verschließen. 

Freiverlegte	Leitungen
freiverlegte Gasleitungen müssen erkennbar sein 
(z. B. durch angeschlossene Gasgeräte oder durch 
gelbe Kennzeichnung).
freiverlegte leitungen sind mit abstand zu  
Wand und decke zu verlegen und entsprechend 
zu be festigen. sie sind so zu installieren und zu 
 schützen, dass sie unter normalen Umständen 
 keiner vorhersehbaren Beschädigungsgefahr aus-
gesetzt sind. 
Werden Gas- und Wasserleitungen übereinander 
geführt, ist die Gasleitung oberhalb der Wasser-
leitung zu führen. ist dies nicht möglich, ist die 
Wasserleitung zur Vermeidung von schwitzwas-
serbildung mit einer geeigneten Umhüllung zu 
ver sehen. Bei anlagentyp B und c ist die Verle-
gung und Befestigung von Mapress edelstahl- 
und Kupfer -Pressfitting-System an Holzkonstruk-
tionsdecken und in nicht ausgebauten dach-
räumen nicht zulässig. 

im Bereich von Wärmequellen sind in abhängig-
keit von Oberflächentemperatur folgende Abstän-
de einzuhalten:

 ■ 80 °c bis 200 °c abstand rohrleitung  
mind. 20 cm

 ■ > 200 °c abstand rohrleitung mind. 40 cm
 ■ Bei Verkleidung der Wärmequelle oder rohr-

leitung mit nichtbrennbaren Dämmstoffen 
(mind. isolierstärke 2 cm) kann der abstand um 
die hälfte reduziert werden

Unter	Putz	verlegte	Leitungen
die leitungsverlegung unter Putz ist nur bei 
an lagentyp a und B unter folgender Voraus-
setzung zulässig:

Werden leitungen durch Geschoßdecken geführt, 
sind beim anlagentyp a Verbindungen im Bereich 
der deckenkonstruktion zu vermeiden und beim 
anlagentyp B unzulässig. lösbare Verbindungen 
müssen frei zugänglich sein. die leitungsverle-
gung im Bereich von fängen oder fanggruppen 
bedarf der Zustimmung des zuständigen fach-
kundigen (z.B. rauchfangkehrer):
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Leitung	im	Fußboden
leitungsverlegung im fußboden ist nur bei 
 anlagentyp a bei Kupferrohre und edelstahlrohre 
ohne Pressverbindungen möglich. es sind nur 
schweißverbindungen zulässig. leitungen dürfen 
nur in aussparungen in der rohdecke oder inner-
halb der ausgleichsschicht unter der trittschall-
dämmung verlegt werden. 

Leitungen	in	Leichtbauwänden,	Rohrkanälen,	
Schächten	und	Hohlräumen
leitungen dürfen nicht in unbelüfteten hohlräumen 
verlegt werden, eine Be- und Entlüftungsöffnung 
mit einem freien Querschnitt von mindestens 
100 cm² ist vorzusehen. Wo dies nicht möglich ist, 
sind andere Maßnahmen wie z.B. belüftete schutz-
rohre oder das Verfüllen des hohlraums mit nicht 
brennbarem Material anzuwenden. leitungen durch 
hohlräume in decken oder Wänden sind in schutz-

rohren zu führen. im Bereich der durchführung 
durch metallene Konstruktionsteile (z. B. stützen, 
Profile, etc.) müssen die Leitungen mit einem 
Schutzrohr aus Kunststoff versehen werden. Die 
Verlegung von leitungen in leichtbauwänden ist 
nur bei anlagentyp a zulässig.

Leitungen in Garagen
die Befestigung freiverlegter leitungen muss aus 
Werkstoffen, die zumindest die gleiche Festigkeit 
wie das rohrmaterial – auch bei Brandwirkung – 
aufweisen, ausgeführt werden. 
die leitungsführung ist so zu gestalten, dass die 
Gasleitung nicht durch fahrzeuge beschädigt 
 werden kann. 
Mapress Edelstahl- und Kupfer Gas Pressfitting- 
systeme dürfen in Garagen nur bei anlagentyp a 
bis zu einer Nutzfläche von maximal 250 m²  
verlegt werden. 

1 Nicht zulässig als Innenleitung in Wohngebäuden, Wohn- und Büroräumen von Betriebsgebäuden und Garagen 
2 Im Inneren von Gebäuden ist Mapress Kupfer Gas nur bis zu einen MOP von max. 1 bar auf Grund der HTB-Prüfung einsetzbar
3 Korrosions- und Kontaktschutz berücksichtigen
4 Keine Pressverbindungen zulässig
5 Bewegung an Konstruktion darf zu keiner Spannung in der Gasleitung führen (z.B. Befestigung mit Gleitschellen)
6 Nur in unbedingt erforderlichen Umfang
7 Nur bis Dimension ≤ DN50
8 Nur zum Anschluss oder Einbau von Gasgeräten, Armaturen sowie Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen
9 Bei Mapress Kupfer Gas nur mit Zustimmung der Behörde möglich

Tabelle 3: Verlegearten und Anwendungen von Mapress Edelstahl und Kupfer Gas Pressfitting-Systemen nach Anlagentyp

Mapress	Gas	Pressfitting-Systeme 
Verlegeart,	Anwendung

Leitungsanlagentyp Quelle

Typ	A
MOP	≤	100	mbar	

Typ	B
MOP	>	100	mbar	und	≤	1	bar	

Typ	C
MOP	>	1	bar	und	≤	5	bar	

Unter	Putz	Verlegung Ja3 Ja3,9 – G K21/Pkt. 5.6

Frei Verlegung Ja Ja9 Ja1,2,9 G K21/Pkt. 5.6

Verlegung	im	Leichtbau,	Rohrkanälen,	 
Schächten	oder	Hohlräumen

Ja – – G K21/Pkt. 5.6

Verlegung	im	Erdreich – – – G K21/Pkt. 5.6

Verlegung	im	Fußboden Ja3,4 – – G K21/Pkt. 5.6

Verlegung	in	unausgebaute	Dachböden Ja – – G K21/Pkt. 7.2.2

Verlegung in Garagen bis 250 m² – – G K21/Pkt. 7.2.8

Befestigung	an	Holzkonstruktionsdecken Ja5 – – G K21/Pkt. 7.2.2

Pressverbindungen	in	Deckenkonstruktion zu vermeiden – – G K21/Pkt. 7.2.3

Gewindeverbindungen Ja6 Ja6,7 Ja6,7 G K21/Pkt. 5.3

Holländerverschraubungen Ja8 Ja7,8 Ja7,8 G K21/Pkt. 5.4.3
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1.8	 Druckprüfverfahren

Jede fertiggestellte leitung ist, vor dem aufbrin-
gen eines etwaigen Korrosions- und Kontakt-
schutzes an den Verbindungsstellen, auf festigkeit 
und dichtheit zu prüfen. die Prüfungen dürfen nur 
mit luft oder inertem Gas bzw. unter bestimmten 
Umständen mit dem Brenngas selbst durchgeführt 
werden. die leitung ist im Zuge der druckprobe 
auch optisch zu beurteilen. 
die Prüfungen müssen durch ein Prüfprotokoll 
bestätigt sein. 

Je nach MOP (maximalem Betriebsdruck) der 
 leitungsanlage ist das jeweilige Prüfverfahren 
nach tabelle 4 zu wählen:
 

MOP ≤100	mbar
>100	bis	 
≤	500	mbar

>	500	mbar6

Festigkeits-
prüfung1

Prüfdruck 1 bar – –

Dichtheits-
prüfung2

Prüfdruck4  
150 mbar, 
Prüfdauer volu-
menabhängig3, 
Druckabfall 
max. 0,1 mbar

– –

Kombinierte	
Festigkeits-	 
und	Dichtheits-
prüfung1,2

–

Prüfdruck5  
2 bar über MOP, 
Prüfdauer volu-
menabhängig3, 
Druckabfall 
max. 1 mbar

Prüfdruck5  
2 bar über MOP, 
Prüfdauer volu-
menabhängig3, 
Druckabfall 
max. 1 mbar

 

1  Verbindungen mit nicht korrosiven, schaumbildenden Mittel 
gemäß ÖN EN 14291 benetzen und optisch prüfen

2  Temperaturausgleich beachten
3  Leitungsvolumenabhängige Prüfdauer siehe Tabelle 5
4  Mit Wassersäulenmanomenter oder elektronischen Druck-

messgerät, Ablesegenauigkeit mind. 0,1 mbar 
5  Nur mit elektronischen Druckmessgerät, Ablesegenauigkeit 

mind. 1 mbar 
6  Leitungsanlagen gem. § 7 DDGV oder Leitungsanlagen der 

Kategorie I gem. DDGV

Leitungvolumen Prüfdauer

< 100 Liter 10 Minuten

≥ 100 Liter < 200 Liter 20 Minuten

≥ 200 Liter 30 Minuten

1.9	 Korrosions-	und	Kontaktschutz

Allgemein
rohrverbindungsstellen dürfen erst nach  
einer dichtheitsprüfung mit dem Korrosions- und 
Kontaktschutz versehen werden.

Freiverlegte	Leitungen,	Leitungen	in	
Leichtbauwänden,	Rohrkanälen,	Schächten	und	
Hohlräumen
Bei Mapress Edelstahl und Kupfer Gas Pressfitting-
systemen ist bei diesen Verlegearten im regelfall 
keine zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahme 
 notwendig. leitungen welche jedoch erhöhten 
chemischen bzw. elektrochemischen Einflüssen 
ausgesetzt sind oder die Möglichkeit dazu besteht 
(z.B. bei schwimmbädern, industriedämpfe, umge-
bene aggressive Baustoffe, Einfluss von Fehlströ-
men, etc.) müssen mit einem geeigneten Korrosi-
ons- bzw. Kontaktschutz versehen werden.

Leitungen	im	Fußboden
Mapress edelstahl Gas und Mapress Kupfer Gas 
dürfen nur in aussparungen in der rohdecke oder 
innerhalb der ausgleichsschicht unter der tritt-
schalldämmung verlegt werden. faltenfreies Bie-
gen der blanken rohre mit geeigneten Kaltziehbie-
gewerkzeugen ist möglich. das Biegen des 
Mapress Edelstahlrohr mit gelbem Kunststoffman-
tel kann zu einer Überbelastung und schädigung 
des Mantels führen. Biegungen des Glattmantels 
sind wie in tabelle 5 dargestellt nachträglich zu 
umhüllen. Pressverbindungen sind im fußboden-
bereich nicht zulässig. Mapress edelstahl Gas und 
Kupfer Gas sind mit einem geeigneten Korrosions- 
und Kontaktschutz zu versehen. Zusätzlich sind die 
rohre in einen für erdverlegung zugelassenen 
Kabelschutzrohr/schlauch zu verlegen. ein Mitfüh-
ren von anderen leitungen ist nicht zulässig, bei 
Verwechslungsgefahr ist das Kabelschutzrohr/
schlauch gelb zu kennzeichnen. schutzrohr und 
Kontakt- bzw. Korrosionsschutz sind im austritts-
bereich mind. 5 cm hochzuführen und gegen Was-
sereintritt zu schützen. 

Tabelle 4:  Druckprüfverfahren in Abhängigkeit des  
maximalen Betriebsdruckes

Tabelle 5: Leitungsvolumenabhängige Prüfdauer
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Unter	Putz	verlegte	Leitungen:
Bei Mapress edelstahl Gas und Kupfer Gas sind die 
rohre und fittings zum schutz vor chemischen 
bzw. elektrochemischen Einflüssen mit einem 
geeigneten Korrosions- und Kontaktschutz zu ver-
sehen. 
Elektrochemische Einflüsse über mittelbaren oder 
unmittelbaren Kontakt von Gleichspannungs-
leitungen wie z.B: blanken telefon- oder Klingel-
leitungen, etc. mit metallischen rohrsystemen 
 können zu Korrosionsschäden führen.
eine unter Putz Verlegung von ungeschützten 
blanken leitungen ist bei allen metallischen Werk-
stoffen (Stahl, Kupfer, Edelstahl) nicht zulässig. 

Korrosions-	und	Kontaktschutz	bei	Mapress	
Kupfer	Gas
Der Werkstoff Kupfer ist bei direkten Kontakt mit 
Verputzmaterial nur bedingt korrosionstechnisch 
sicher. Bei der unter Putz Verlegung sind vor-
ummantelte Kupferrohre nach Ön en 13349 mit 
Glattmantel (z.B. cuprogas rohr) oder stegmantel 
(Wicu rohr) zulässig. alternativ kann blankes 
 Kupferrohr auch mit nachumhüllungen lt. tabelle 6 
versehen werden. 
Grundsätzlich darf die nachumhüllung der form-
stücke erst nach erfolgter druckprobe bzw. abnah-
me erfolgen. 

Korrosions-	und	Kontaktschutz	bei	Mapress	
Edelstahl	Gas	
Das Mapress Edelstahl Gas Pressfitting System 
weist bei der unter Putz Verlegung in Kontakt zu 
handelsüblichen Baustoffen (Verputze, Mörtel, 
Beton, etc.) eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit 
auf. Trotzdem können elektrochemische Einflüsse 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
Bei der unter Putz Verlegung von Mapress edel-
stahl Gas ist die Verwendung des systemrohres 
1.4401 mit gelbem Kunstoffmantel zulässig und zu 
empfehlen. für die nachumhüllung der fittings 
empfehlen wir die Verwendung des gelben Geberit 
Kontakschutzschlauches, oder anderswertigen  
Pe-dünnwandschlauch und das Verschließen der 
schlauchenden mit Kabelbinder oder Klebeband.  
alternativ kann blankes Mapress edelstahlrohr 
1.4401 mit nachumhüllungen lt. tabelle 6 versehen 
werden. 
Grundsätzlich darf die nachumhüllung der form-
stücke erst nach erfolgter druckprobe bzw. abnah-
me erfolgen. 
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Tabelle 6: Methoden für Korrosions- und Kontaktschutz nach G K21, Punkt 8

methode rohr Fitting symbolbild
montage- 
Freund-
lichkeit

bemerkung

Vorummantelte Rohre 
(werksseitig  
aufgebracht), z. B.  
nach ÖN EN 13349


z. B.: Mapress Edelstahl Gas Systemrohr 
1.4401 mit gelbem PP-Kunststoffmantel

Nachumhüllung mit 
geschlossenzelligem 
PE-Weichschaum 
Schutzschlauch. Die 
Enden sind im Bedarfs-
fall gegen Wasserein-
tritt zu verschließen



z. B.: Geberit Kontaktschutzschlauch gelb. 
Enden und Schnittstellen der Schläuche 
mit Klebe- oder Geberit Kontaktschutz-
klebeband verkleben.

Verbindungsstellen müssen bis zur 
Druckprobe und Abnahme offen bleiben 
und nicht vom Isolierschlauch verdeckt 
werden.

Einfache Nachumhül-
lung mittels selbst-
klebenden Zweischicht 
PE-Butylkautschuk 
Bändern mit Dicke 
≥ 0,4 mm und einer 
Überlappung von mind. 
30 %

 

z. B.: Geberit Butylkautschuk bandage, 
ca. 5 cm angrenzende Rohrlänge an den 
Fitting in die Wickelung miteinbeziehen. 

Relativ aufwendig und zeitintensiv, Platz-
bedarf zum Wickeln notwendig.

Zweifache Nach-
umhüllung von Rohren 
mittels selbstkleben-
der Kunststoffbänder 
mit Dicke ≥ 0,15 mm 
und einer Überlappung 
von mind. 30 %

 

z. B.: Geberit Kontaktschutz- 
klebeband, ca. 5 cm angrenzende 
Rohrlänge an den Fitting in die Wickelung 
miteinbeziehen.  

Relativ aufwendig und zeitintensiv, Platz-
bedarf zum Wickeln notwendig.

Wärmeschrumpf-
materialien (auf die 
Wärmeeinwirkung bei 
Fittings oder Dich-
tungen ist zu achten)



Mapress Pressfittings max. mit  
70 ° C belastbar. Beschaffung in den 
passenden Dimensionen, nachträgliches 
Überziehen, Zeitaufwand und Tempera-
tureinbringung rund um Fitting schwierig 
machbar.

Wasserabweisender 
Schutzschlauch  
mit einer Dicke von  
> 0,15 mm



z.B.: Geberit Kontaktschutzschlauch gelb. 
Vor Verpressung auf Rohr aufziehen und 
nach Druckprobe und Abnahme über 
Fitting ziehen. Enden mit Kabelbinder ver-
schließen oder mit Klebeband verkleben.

Empfehlung: Isolierschlauch eine Dimen-
sion größer verwenden (z.B. Mapress 
Edelstahlrohr mit Kunststoffmantel mit  
Ø 24 mm → Schlauch für Ø 28 mm)
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1.10	 Schutz	gegen	elektrische	Einflüsse

Metallene rohrleitungen dürfen nicht zur nullung 
oder erdung von elektrischen anlagen dienen und 
müssen innerhalb des Gebäudes in den elektri-
schen Potentialausgleich miteinbezogen sein. der 
mittelbare und unmittelbare Kontakt mit blanken 
Gleichspannungsleitungen (z.B. Klingeltaster, tele-
fonleitung, etc.) kann bei blanken metallischen lei-
tungen zu Korrosion führen. abhilfe dazu ist ein 
geeigneter Korrosions- und Kontaktschutz wie in 
tabelle 5 dargestellt.

1.11	 Leitungsdurchführung	durch	Decken	 
und Wände

frei verlegte leitungen durch Geschoßdecken 
oder Wände müssen durch schutzrohre geführt 
werden. alternativ kann bei der durchführung 
durch Wände auch ein Korrosions- und Kontakt-
schutz wie in tabelle 6 dargestellt zur anwendung 
kommen. Vorrangig sind schutzrohre aus elek-
trisch nichtleitendem Material zu verwenden. Bei 
rohrdurchführungen durch Brandabschnitte sind 
anstelle des schutzrohres dafür zugelassene 
Brandschutzlösungen zu verwenden. sofern erfor-
derlich sind diese gegen Beschädigung, feuchtig-
keit, chemikalien, etc. zu schützen. Pressverbin-
dungen innerhalb von schutzrohren sind zu ver-
meiden.

1.12	 Dokumentation

dem anlagenverantwortlichen der jeweiligen Gas-
anlage ist die dokumentation nachweislich zu 
übergeben und von diesem auf Bestandsdauer der 
anlage bzw. bei wiederkehrenden Überprüfungen 
bis zur nächsten gleichwertigen Überprüfung 
bereitzuhalten. 
Gleichzeitig ist der anlagenverantwortliche über 
den ordnungsgemäßen Betrieb seiner Gasanlage 
gemäß ÖVGW-richtlinie G K72 zu informieren. 
in Bezug auf die leitungsinstallation muss die 
dokumentation folgende informationen enthalten:

 ■ standard der anlage, firmenwortlaut des Unter-
nehmers, name und Unterschrift des Befugten, 
firmenmäßige Zeichnung

 ■ skizzen, fotos, Pläne, etc. welches das auf-
finden der Leitungen ermöglicht

 ■ Verwendetes Material und Verbindungsart
 ■ ergebnis der druckprüfung gemäß ÖVGW-

richtlinie G K63 

1.13	 Vereinfachte	Rohrdimensionierung

Allgemein
die dargestellte vereinfachte rohrdimensionierung 
ist für Kunden-erdgasanlagen bis zu einem 
 maximalen MOP ≤ 100 mbar und einer (wirksamen) 
leitungslänge bis 50 m anwendbar. andere dimen-
sionierungsverfahren können angewendet werden, 
wenn sichergestellt ist, dass zu jeder Zeit und bei 
jedem Verbraucher bei Volllast der erforderliche 
Geräteanschlussdruck (Gleichzeitigkeitsfaktor = 1) 
bereitgestellt wird. 

die tabellenwerte stellen die maximal zulässigen 
Belastungswerte BW in abhängigkeit vom durch-
messer (da) und der wirksamen leitungslänge (l) 
für erdgas der Gruppe 2h dar. 
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Wirksame	
Länge	m

DN	12
da 15 x 1

DN	15
da 18 x 1

DN	20
da 22 x 1,2 

DN	25
da 28 x 1,2

DN	32
da 35 x 1,5

DN	40
da 42 x 1,5

DN	50
da 54 x 1,5

2 1,7 3,0 5,0 9,7 16,7 29,0 55,0

3 1,4 2,5 4,2 8,4 14,7 25,5 49,0

4 1,2 2,2 3,7 7,5 13,3 23,0 45,0

5  1,1 2,0 3,4 6,8 12,2 21,0 41,5

6 1,0 1,8 3,1 6,3 11,3 19,5 39,0

7 — 1,6 2,9 5,9 10,5 18,2 36,0

8 — 1,5 2,7 5,5 9,9 17,1 34,0

9 — 1,4 2,5 5,2 9,4 16,2 33,0

10 — 1,4 2,4 4,9 8,9 15,4 31,0

12 — 1,2 2,2 4,5 8,1 14,1 29,0

14 — 1,1 2,0 4,1 7,5 13,0 27,0

16 — 1,0 1,8 3,8 7,0 12,2 25,0

18 — 1,0 1,7 3,6 6,6 11,5 23,5

20 — — 1,6 3,4 6,2 10,8 22,0

22 — — 1,5 3,2 5,9 10,3 21,0

24 — — 1,5 3,1 5,7 9,8 20,0

26 — — 1,4 2,9 5,4 9,4 19,4

28 — — 1,3 2,8 5,2 9,0 18,7

30 — — 1,3 2,7 5,0 8,7 18,0

35 — — 1,2 2,5 4,6 8,0 16,6

40 — — 1,1 2,3 4,3 7,4 15,4

45 — — 1,0 2,2 4,0 6,9 14,4

50 — — — 2,0 3,8 6,5 13,6

Wirksame	
Länge	m

DN	12
da 15 x 1

DN	15
da 18 x 1

DN	20
da 22 x 1 

DN	25
da 28 x 1,5

DN	32
da 35 x 1,5

DN	40
da 42 x 1,5

DN	50
da 54 x 2

2 1,7 2,9 4,8 9,4 16,1 28,0 53,0

3 1,4 2,4 4,1 8,2 14,3 25,0 48,0

4 1,2 2,1 3,7 7,4 13,0 22,5 44,0

5 1,1 1,9 3,3 6,7 11,9 21,0 41,0

6 1,0 1,8 3,1 6,2 11,1 19,2 38,0

7 — 1,6 2,8 5,8 10,4 17,9 36,0

8 — 1,5 2,6 5,4 9,8 16,9 34,0

9 — 1,4 2,5 5,1 9,3 16,0 32,0

10 — 1,4 2,4 4,9 8,8 15,3 31,0

12 — 1,2 2,1 4,4 8,1 14,0 28,0

14 — 1,1 2,0 4,1 7,5 12,9 26,0

16 — 1,0 1,8 3,8 7,0 12,1 25,0

18 — 1,0 1,7 3,6 6,6 11,4 23,0

20 — — 1,6 3,4 6,2 10,8 22,0

22 — — 1,5 3,2 5,9 10,2 21,0

24 — — 1,5 3,1 5,6 9,8 20,0

26 — — 1,4 2,9 5,4 9,4 19,3

28 — — 1,3 2,8 5,2 9,0 18,6

30 — — 1,3 2,7 5,0 8,7 17,9

35 — — 1,2 2,5 4,6 8,0 16,5

40 — — 1,1 2,3 4,3 7,4 15,3

45 — — 1,0 2,1 4,0 6,9 14,4

50 — — — 2,0 3,7 6,5 13,6

Tabelle 7:  Edelstahl verpresst: Verteil- und Verbrauchsleitungen

Tabelle 8:  Kupfer verpresst: Verteil- und Verbrauchsleitungen
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Berechnungsbeispiel
eine Gasleitung (Verteil- und Verbrauchsleitung) 
aus Mapress edelstahl Gas für ein Wohnhaus mit  
3 gleichen Wohneinheiten und 2 steigsträngen soll 
dimensioniert werden. 

Gasverbrauchseinrichtungen	pro	Wohneinheit:
 ■ 1 Gasherd, aW 1,1 m³/h
 ■ 1 Kombiwasserheizer, aW 1,6 m³/h

Vorgehensweise:
 ■  erstellen eines strangschemata, eintragen von 

leitungslängen, anschlusswerten und teil-
streckenbezeichnungen

 ■ ermittlung der Belastungswerte pro Wohn-
einheit

 ■  ermittlung der wirksamen leitungslänge (l) 
	 -	Bei	Verteilleitung
  leitungslänge von hauptabsperrung bis zum 

letzten über diesen leitungsteil versorgten 
 Gaszähler

	 -	Bei	Verbrauchsleitung
  leitungslänge vom Gaszähler bis zum letzten 

über den leitungsteil versorgten Gasverbrau-
cher

	 -	Bei	Einzelanlagen
  hälfte der wirksamen leitungslänge zwischen 

hauptabsperrung und dem letzten über den  
leitungsteil versorgten Gasgerät

 ■  ermitteln der rohrdimensionen anhand der 
tabellen für die dimensionierung von Verteil- 
und Verbrauchsleitungen

hae

G

steigleitung i

ts nr. b
3,0 m

ts nr. a

ts nr. c

ts nr. d

2,0 m

2,0 m

2,0 m

4,0 m

4,0 m

7,0 m

steigleitung ii

G

G

5,0 m

Schema 1: Verteilleitung

Schema 2: Verbrauchsleitung

G

G

ts nr. a
3,0 m

ts nr. B
4,0 m

ts nr. c
5,0 m

1,6 m3/h

1,1 m3/h

TS Belastungswert	BW
[m3/h]

Wirksame	Leitungslänge	L
[m]

Rohrwerkstoff Durchmesser	da

[mm]

Verbrauchsleitung

B 1,6 7,0 Mapress edelstahl Gas 18

c 1,1 8,0 Mapress edelstahl Gas 18

a 2,7 8,0 Mapress edelstahl Gas 22

Verteilleitung

a 2,7 13,0 Mapress edelstahl Gas 28

b 2,7 22,0 Mapress edelstahl Gas 28

c 5,4 22,0 Mapress edelstahl Gas 35

d 8,1 22,0 Mapress edelstahl Gas 42

Tabelle 9:  Berechnungsbeispiel
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2.	 Erdgasinstallationen, 
ÖVGW-Richtlinie	G1	vom	November	2009

2.1	 Anwendungsbereich

im folgenden sind die aktuellen hinweise zur aus-
führung von Leitungsanlagen durch Pressfitting -
systeme zusammengefasst. die rechtlichen Vor-
gaben in den landesgesetzen und die Vorgaben 
der Gasnetzbetreiber (GnB) sind zu beachten. 
Gegebenenfalls ist in ihrem Bundesland bereits die 
neue ÖVGW G K-richtlinie (ausgabe august 2016, 
Überarbeitungen dezember 2018 und  
februar 2020) anzuwenden, details dazu  
siehe ab seite 6.

die ÖVGW-richtlinie G1 (ÖVGW-tr-Gas) besteht 
aus den teilen 1 bis 5. 
Mit Brenngasen der zweiten Gasfamilie (erdgase) 
 betriebene Gasversorgungsanlagen mit einem 
maximalen Betriebsdruck von (MOP) ≤ 100 mbar 
unterliegen der ÖVGW-richtline G1. 

Teil 1:  Umfasst Begriffsbestimmungen und Defini-
tionen

teil 2: Beschreibt die gesamte leitungsanlage
teil 3:  regelt die aufstellung, den anschluss und 

die inbetriebnahme von Gasgeräten
teil 4:  regelt die abgasführung von Gasfeuer-

stätten
teil 5:  sammlung von tabellen und abbildungen, 

zusätzliche hinweise und information zu den 
teilen 1 bis 4

2.2	 Personalanforderungen

leitungsanlagen dürfen nur durch Personen 
ge plant, errichtet, geprüft und in Betrieb genom-
men werden, die zumindest den ausbildungsstand 
der einschlägigen lehrabschlussprüfung nachwei-
sen können und der Verantwortung einer Person 
unterstehen, die die Berechtigung für diese tätig-
keiten gemäß den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen besitzt. 

2.3	 Material der Leitungsanlage

die Materialien für rohre, Verbindungen und Zube-
hörteile müssen für die verteilte Gasart geeignet 
sein und den regeln der technik entsprechen. die 
verliehene ÖVGW-Qualitätsmarke* bescheinigt, 
dass den erfahrungen der technischen Wissen-
schaft und dem österreichischen Qualitäts- und 
installationsstand entsprochen wird. 
die verwendeten Materialien, Bauteile und Verbin-
dungsarten müssen für den auslegungsdruck der 
leitungsanlage, für die im Bereich der leitungs-
anlage im normalfall auftretenden temperaturen, 
sowie für den einbau in die leitungsanlage geeig-
net sein. 

*ÖVGW Zertifikat G2.663 für Geberit Mapress  
Edelstahl Gas Pressfitting-System und
ÖVGW Zertifikat G2.664 für Geberit Mapress  Kupfer 
Gas Pressfitting-System siehe Seite 24.
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Edelstahlrohre
rohre mit Pressverbindungssystemen nach 
ÖVGW-Qualitätsstandard Qs-G 314*: 

Außendurch-
messer	[mm] 12 – 18 22 – 28 35 – 54 64 – 108 ab 133

Mindestwand-
dicke	[mm] 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0

Tabelle 10:  Mindestwanddicke für Edelstahlrohre

Edelstahlrohre dürfen nicht in der Erde oder im 
Fußboden verlegt werden!

Kupferrohre
rohre gemäß ÖnOrM en1057 mit  nachfolgenden 
Wandstärken:

r 250 (halbhart)

r 290 (ziehhart)

Außendurch-
messer	[mm] 12 15 18 22 28 35 42 54 76 89 108

Mindestwand-
dicke	[mm] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5

Tabelle 11:  Mindestwanddicke für Kupferrohre

Kupferrohr r 220 (weich) ist für Gasinstallationen 
nicht zulässig. für unter Putz verlegte leitungen 
sind nur vorummantelte Kupferrohre gemäß 
ÖnOrM en13349 und ÖVGW Prüfrichtlinie  
Qs-G 313 zulässig.

Kupferrohre dürfen nicht in der Erde oder im Fuß-
boden verlegt werden!

Formstücke	(Rohrverbindungsstücke)
die formstücke müssen für die jeweiligen rohre 
und die entsprechende Verbindungsart geeignet 
sein. 

Schutzrohre
als Material für schutzrohre sind nicht metallene 
Werkstoffe zu verwenden, wenn nicht besondere 
anforderungen an festigkeit, dichtheit oder Brand-
sicherheit vorliegen.

2.4	 Rohrverbindungen

Flanschverbindungen
flanschverbindungen können durch fest- oder 
Losflansche erfolgen. Zugelassen sind alle 
 Flansche, außer Aufsteckflansche. Der Lochkreis 
muss Pn10 bzw. Pn16 entsprechen.

Holländerverbindungen
holländerverbindungen sind nur zum anschluss 
oder einbau von Gasgeräten sowie Mess-, regel- 
und sicherheitseinrichtungen zugelassen. 

Gewindeverbindungen
Gewindeverbindungen sind nur in folgenden fällen 
zulässig:

 ■  Bei Änderungen an bestehenden leitungs-
anlagen mit Gewindeverbindungen

 ■ Unmittelbar vor der Geräteabsperrarmatur
 ■ in der Geräteanschlussleitung
 ■  Beim einbau von Zähleranlagen, absperr-

armaturen, Mess-, regel- und sicherheits-
einrichtungen

 ■  für Übergang von stahlleitungen auf Kupfer- 
bzw. edelstahl Presssysteme

Pressverbindungen
Pressverbindungssysteme dürfen nur für Kupfer- 
und edelstahlrohre (rohr-fitting-Werkzeug) nach 
ÖVGW-Qualitätsstandard Qs-G 314* verwendet 
werden. 
der ausführende muss über die handhabung ent-
sprechend den angaben des herstellers nach-
weislich unterwiesen sein. Werden Kupferleitungen 
unter Putz verlegt, sind die formstücke nach 
 angaben des herstellers nach der druckprobe 
entsprechend zu umhüllen. 

*Dieser Qualitätsstandard gilt für Anforderungen 
und Prüfungen zur Erlangung des ÖVGW-Prüfzei-
chens für unlösbare Rohrverbindungen für metalle-
ne Gasleitungen (Pressverbinder).
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Geberit	Mapress	Pressfitting-Systeme 
entsprechen	dem	ÖVGW-Qualitätsstandard	
QS-G	314.

Bei folgenden anwendungen sind edelstahl- oder 
Kupferpresssysteme zulässig:

 ■  freiverlegte leitungen
 ■  Unter Putz verlegte leitungen
 ■  leitungen in leichtbauwänden
 ■   leitungen in rohrkanälen, schächten oder 

hohlräumen

2.5	 Leitungsführung

Allgemeines
frei verlegte innenleitungen dürfen nicht geführt 
werden in:

 ■  traforäumen
 ■  lüftungsschächten, Müllabwurfanlagen und 

Kohleschütten
 ■  fahrschächten, triebwerks- und rollenräumen 

von aufzügen
 ■  fanghohlräumen
 ■  abwasserleitungen
 ■ Unbelüfteten hohlräumen ohne schutzrohr
 ■ lagerräumen für brennbare flüssigkeiten

Verteilungsleitungen
Jene teile der Verteilleitungen, an die mehrere Gas-
zähler angeschlossen sind, sind nur in allgemein 
zugänglichen Bauteilen oder in installations-
schächten zu führen. Jede dieser Gaszähler-
anlagen muss über eine in einem allgemein 
zugänglichen Bauteil angeordnete absperreinrich-
tung absperrbar sein. Von dieser absperreinrich-
tung kann abgegangen werden, wenn durch geeig-
nete Maßnahmen eine gefahrlose Wiederinbetrieb-
nahme gesperrter Gaszähleranlagen möglich ist. 
sind mehrere steigleitungen vorhanden, muss jede 
für sich absperrbar sein. 

Verbrauchsleitungen
diese dürfen nur in allgemein zugänglichen Bautei-
len, in installationsschächten oder in räumen 
geführt werden, die zu der von der jeweiligen Ver-
brauchsleitung versorgten Wohn- oder Betriebs-
einheit gehören. 

2.6	 Leitungsverlegung

Allgemeines
leitungen sind nach den anerkannten regeln der 
installationstechnik zu verlegen. insbesonders ist 
zu beachten:

 ■  leitungen dürfen weder als tragende Bauteile 
noch zur Befestigung anderer Bauteile dienen.

 ■  das Kaltbiegen von edelstahl- und Kupferrohren 
darf nur mit einem geeigneten Biegewerkzeug 
faltenfrei erfolgen. 

 ■  eine kurze leitungsführung ist anzustreben, 
wobei die leitungen möglichst geradlinig und 
annähernd waagrecht bzw. rechtwinkelig zu 
decken und Wänden und anderen Bezugslinien 
zu verlegen sind. diagonale Verläufe sind zu 
 vermeiden. 

 ■  leitungsanlagen sind so zu verlegen, dass es 
nicht zu unzulässigen spannungen in der 
 leitungsanlage kommen kann. 

 ■  Leitungsöffnungen und Öffnungen von 
absperr einrichtungen sind dauerhaft gasdicht 
zu verschließen. 

Freiverlegte	Leitungen
freiverlegte Gasleitungen müssen erkennbar sein 
(z.B. durch angeschlossene Gasgeräte oder durch 
gelbe Kennzeichnung).
frei verlegte leitungen sind mit abstand zu Wand 
und decke zu verlegen und entsprechend zu befe-
stigen. sie sind so zu installieren und zu schützen, 
dass sie unter normalen Umständen keiner vorher-
sehbaren Beschädigungsgefahr ausgesetzt sind. 
Werden Gas- und Wasserleitungen übereinander 
geführt, ist die Gasleitung oberhalb der Wasser-
leitung zu führen. ist dies nicht möglich, ist die 
Wasserleitung zur Vermeidung von schwitzwasser-
bildung mit einer geeigneten Umhüllung zu ver-
sehen.
die Befestigung der leitungen an dach- und holz-
konstruktionen ist zulässig, wenn Bewegungen zu 
keinen spannungen in der Gas leitung führen kön-
nen (z.B. durch Befestigung mit Gleitschellen).
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Unter	Putz	verlegte	Leitungen
Werden leitungen durch Geschoßdecken geführt, 
sind Verbindungen im Bereich der deckenkon-
struktion zu vermeiden. 
lösbare Verbindungen von unter Putz verlegten 
leitungen müssen jederzeit frei zugänglich sein. 
eine leitungsverlegung im Bereich von fängen, 
bedarf der Zustimmung des zuständigen fach-
kundigen (z. B. rauchfangkehrer). 

Leitungen	in	Leichtbauwänden,	Rohrkanälen,	
Schächten	und	Hohlräumen
eine Verlegung ist dann zulässig, wenn:
 

 ■  eine ansammlung von Gas verhindert  
wird (z. B. durch Verfüllen oder durch durch-
lüftung)

 ■  nicht verfüllte Bereiche mit einer Be- und ent-
lüftung von mindestens 100 cm2 versehen sind

 ■  Verwendung von Überschubrohren aus Kunst-
stoff bei der Durchführung durch Metallkon-
struktionen

 ■  ein- und austrittsstellen der leitung aus der 
Konstruktion müssen gegen eindringen von 
feuchtigkeit geschützt werden.

Leitungen	in	vorgefertigten	Bauelementen
leitungen in vorgefertigten Bauelementen sind nur 
in dafür vorgesehenen schlitzen nachträglich zu 
verlegen.

Leitungen in Garagen
die Befestigung freiverlegter leitungen muss aus 
Werkstoffen, die zumindest die gleiche Festigkeit 
wie das rohrmaterial – auch bei Brandwirkung – 
aufweisen, ausgeführt werden. 
die leitungsführung ist so zu gestalten, dass die 
Gasleitung nicht durch fahrzeuge beschädigt wer-
den kann. in Garagen über 250 m2 Nutzfläche 
dürfen nur stahlrohre verwendet werden.

2.7	 Druckprobe

Jede fertiggestellte leitung ist auf dichtheit zu 
prüfen. dies hat zu erfolgen, wenn die Verbin-
dungsstellen frei zugänglich sind und der Korrosi-
onsschutz noch nicht auf die Verbindungsstellen 
angebracht wurde. die Prüfungen dürfen nur mit 
luft oder inertem Gas bzw. unter bestimmten 
Umständen mit dem Brenngas selbst durchgeführt 
werden. 

die Verbindungen sind im Zuge der druckprobe 
auch optisch zu beurteilen. der netzbetreiber ist 
berechtigt, stichprobenweise spezielle Überprü-
fungen der Verbindungen zu verlangen. 

leitungen, welche länger als 12 Monate außer 
Betrieb waren, sind ebenfalls auf dichtheit zu prü-
fen, ebenso leitungen an denen Änderungen, 
reparaturen oder innenreinigungen durchgeführt 
wurden. der netzbetreiber kann in technisch 
begründeten fällen auch kürzere fristen festlegen. 

Vorprüfung
die Vorprüfung hat mit einem Prüfdruck von 1 bar 
zu erfolgen. dabei sind die Verbindungsstellen mit 
einem nicht korrosiven, schaumbildenden oder 
einem anderen geeigneten Mittel zu überprüfen.

Dichtheitsprüfung
die dichtheitsprüfung erfolgt mit einem Prüfdruck 
von 150 mbar. elektronische Messgeräte müssen 
eine Genauigkeit entsprechend eines Wasser-
säulen manometers aufweisen. 
eine leitung ist dicht, wenn nach dem temperatur-
ausgleich der eingestellte Prüfdruck bei gleichblei-
benden Bedingungen über einen Zeitraum von 
mindestens 10 Minuten unverändert bleibt. 
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2.8	 Korrosionsschutz

Allgemeines
Metallene leitungen sind an den Kontaktstellen zu 
anderen metallenen Komponenten, an denen Kor-
rosion auftreten könnte, entsprechend zu schüt-
zen. rohrverbindungsstellen dürfen erst nach einer 
dichtheitsprüfung mit dem Korrosionsschutz ver-
sehen werden. 

Freiverlegte	Leitungen
freiverlegte korrosionsgefährdete Bauteile sind mit 
einem geeigneten Korrosionsschutz (z.B. schutz-
anstrich) zu versehen. der Korrosionsschutz muss 
in einwandfreiem Zu stand erhalten werden, 
beschädigte stellen sind auszubessern. leitungen 
und armaturen, welche erhöhten chemischen ein-
flüssen ausgesetzt sind, müssen besonders 
geschützt werden. 

Unter	Putz	verlegte	Leitungen
Bei Gasanlagen welche nach ÖVGW-richtlinie G1 
errichtet werden, ist die ausführung und die 
Methoden des Korrosionsschutzes mit dem 
zuständigen Gasnetzbetreiber (GnB) im Vorfeld 
abzustimmen. in tabelle 5 wird der derzeit gültige 
stand der technik im Bezug auf Korrosions- und 
Kontaktschutz bei metallenen Gasleitungen 
beschrieben. 

2.9	 Dokumentation

der errichter der Gasanlage muss informationen 
über ausführung und Verlauf der leitungsanlage 
(z.B. skizze, foto) erstellen. Bei nicht frei verlegten 
Kupfer- oder edelstahlleitungen ist die lage der 
leitungen einzumessen und exakt planlich darzu-
stellen. die dokumentation ist bei der anlage auf-
zubewahren und auf Verlangen dem netzbetreiber 
und gegebenenfalls den Organen der Behörde zur 
Verfügung zu stellen. 

alle druckprüfungen müssen durch ein Prüf- 
zeugnis bestätigt werden, welches eine eindeutige 
Identifizierung des betreffenden Leitungsteiles 
ermöglicht und folgende informationen zu enthal-
ten hat:

 ■  datum
 ■  art der Prüfung
 ■  Prüfergebnisse
 ■  name und Unterschrift des Prüfers
 ■  firmenmäßige Zeichnung

2.10	 Rohrweitenberechnung	 
nach	ÖVGW-Richtlinie	G	11

für die dimensionierung von Gas-rohrleitungen 
mit Betriebsdrücken ≤ 5 bar ist in der ÖVGW-Richt-
linie G1/2 auf die ÖVGW-richtlinie G11 verwiesen. 

die ÖVGW-richtlinie G11 ist im Jahr 2016 zurück-
gezogen worden. die Methode der vereinfachten 
Berechnung ist jedoch in die heute gültige ÖVGW-
richtlinie G K61 übernommen worden. eine 
Berechnung nach G11 ist grundsätzlich daher 
noch zulässig. Gleichzeitigkeitsfaktoren werden in 
dieser Berechnungsmethode nicht mehr berück-
sichtigt.

in der ÖVGW- richtlinie G11 ist neben einer sehr 
komplexen genauen Berechung – effizient nur 
durch angebotene softwareprogramme berechen-
bar – auch ein vereinfachtes überschlägiges 
Berechnungsverfahren abgebildet. 

Vereinfachte	Berechnung	nach	
ÖVGW-Richtlinie	G11
im sinne der Vereinfachung wird bei der rohr-
weitenbestimmung die dichte des Gases nur in 
Bezug auf die rohrreibung, jedoch nicht auf die 
höhenabhängigen druckverluste oder druckge-
winne ermittelt. 
die dimensionierung der Verteil- und der Ver-
brauchsleitungen erfolgt mit auf den je weiligen 
Rohrwerkstoff abgestimmten Tabellen, wobei über 
den maximal zulässigen Belastungswert (BW) in 
abhängigkeit der wirksamen leitungslänge (l) die 
rohrdurchmesser (da) ermittelt werden (Berech-
nungsbeispiel siehe seiten 15 und 16). 
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3.	 Allgemeine	Hinweise	zur	Gasinstallation

3.1	 Überblick	der	relevanten	Begriffe	und	Definitionen	bei	Gasinstallationen

Bezeichnung Symbol Einheit Begriffsbestimmung

GnB Gasnetzbetreiber

fließdruck pfl mbar Überdruck des fließenden Gases gegen-
über atmosphärischem druck

Zulässiger Betriebsdruck MOP bar Maximum operation pressure (MOP), maxi-
maler druck, mit dem die leitungsanlage 
unter normalbedingungen betrieben wird

Betriebsheizwert hi,B kWh/m3 Wärmemenge, die bei vollständiger Ver-
brennung von einem m3 Gas, gerechnet im 
Betriebszustand, frei wird. dabei haben die 
anfangs- und endprodukte eine temperatur 
von 25 °c und das bei der Verbrennung ent-
standene Wasser liegt dampfförmig vor

nennwärmebelastung Qn kW oder 
kJ/s

Größte zulässige Wärmebelastung, für die 
ein Gasgerät gebaut ist. sie ist auf dem 
Geräteschild angegeben und darf bei der 
einstellung nicht überschritten werden

anschlusswert aW m3/h stündlicher Gasverbrauch eines Gasgerätes 
bei nennwärmebelastung

Belastungswert BW m3/h summe der anschlusswerte aller Gasgeräte 
an einer Gasleitung

innenleitung Gesamter leitungsteil nach der 
hauptabsperreinrichtung

Verteilleitung teil der innenleitung für ungemessenes 
Gas zwischen hauptabsperreinrichtung und 
Gaszähler

steigleitung leitungsteil einer innenleitung, der von 
Geschoß zu Geschoß führt

Verbrauchsleitung teil der innenleitung für gemessenes 
Gas zwischen Gaszählerausgang und 
Geräteanschlussleitung

hauptabsperreinrichtung absperreinrichtung am ende der 
hausanschlussleitung, welche die sperre 
der gesamten Gasanlage ermöglicht
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3.2	 Vergleichstabelle	Stahlrohrdimensionen	zu	Mapress 
Pressfitting-Systemen	(Empfehlung	Geberit)

Nennweite Stahlrohr	ÖN	EN	10255	(M) Mapress	Edelstahl	Gas Mapress	Kupfer	Gas

DN da	[mm] di	[mm] da	[mm] di	[mm] da	[mm] di	[mm]

DN15 21,3 x 2,6 16,1 18,0 x 1,0 16,0 18,0 x 1,0 16,0

DN20 26,9 x 2,6 21,7 22,0 x 1,2 19,6 22,0 x 1,0 20,0

DN25 33,7 x 3,2 27,3 28,0 x 1,2 25,6 28,0 x 1,5 25,0

DN32 42,4 x 3,2 36,0 35,0 x 1,5 32,0 35,0 x 1,5 32,0

DN40 48,3 x 3,2 41,9 42,0 x 1,5 39,0 42,0 x 1,5 39,0

DN50 60,3 x 3,6 53,1 54,0 x 1,5 51,0 54,0 x 2,0 50,0

DN65 76,1 x 3,6 68,9 76,1 x 2,0 72,1

DN80 88,9 x 4,0 80,9 88,9 x 2,0 84,9

DN100 114,3 x 4,5 105,3 108,0 x 2,0 104,0

Tabelle 12 

3.3	 Mindestabstände	und	Einschubtiefen

da
[mm]

Amin
[cm]

Lmin
[cm]

E
[cm]

12 1,0 4,4 1,7

15 1,0 5,0 2,0

18 1,0 5,0 2,0

22 1,0 5,2 2,1

28 1,0 5,6 2,3

35 1,0 6,2 2,6

42 2,0 8,0 3,0

54 2,0 9,0 3,5

76,1 2,01)/3,02) 12,61)/13,62) 5,3

88,9 2,01)/3,02) 14,01)/15,02) 6,0

108 2,01)/3,02) 17,01)/18,02) 7,5

Tabelle 13  – 1) Maß gilt für Verpressung mit Geberit Pressgerät ECO 301  
   und ACO 203XLplus 
  2) Maß gilt für Verpressung mit Geberit Presswerkzeug HCPS.

3.4	 Rohrschellenbefestigung

Zur Befestigung von freiliegenden Mapress edelstahl und Kupfer Gasleitungen sind metallische rohrschellen 
mit Gummieinlage zu verwenden. Optional sind auch edelstahlschellen ohne Gummieinlage zulässig, wenn 
weder die schallentkopplung zum Baukörper noch etwaige ausdehnungen des rohrsystems relevant sind. 
die rohrschellen können mittels stockschrauben, Gewindestangen, Grundplatten mit Gewindeanschlüsse 
oder Montageschienensystemen auf stabilen Untergründen montiert werden. die rohrschellenbefestigung 
ist niemals auf den Formteilen (Pressfittings) anzubringen. Die maximalen Rohrschellenabstände (RA) lt. 
tabelle 14 sind dimensionsabhängig einzuhalten.

da	[mm] 15 18 22 28 35 42 54 76,1 88,9 108

RA	[m] 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0

Tabelle 14 

da
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3.5	 ÖVGW	Gaszulassungen

3.5.1	 ÖVGW-Zertifikate	für	Geberit	Mapress	Edelstahl	Gas	/	Kupfer	Gas
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4.	 Mapress	Edelstahl	Gas	Pressfitting-
System

4.1	 Allgemeines

Das Mapress Edelstahl Gas Pressfitting-System 
besteht aus den Komponenten:

 ■ Mapress edelstahl systemrohr 1.4401 mit und 
ohne werkseitig aufgebrachten gelbem Kunst-
stoffmantel

 ■ Mapress Edelstahl Gas Pressfitting

Pressfitting und Systemrohr werden mit einem 
geeigneten Presswerkzeug unter einhaltung der 
Einschubtiefe als Pressfitting-Verbindung miteinan-
der verpresst. 

Dieses Pressfitting-System für Gasinstallationen  
ist geprüft nach den anforderungen des ÖVGW-
Qualitätsstandard

 ■ ÖVGW Qs-G 314 und dVGW G 5614

das vom ÖVGW mit dem systemprüfzeichen
 ■ ÖVGW G 2.663

zertifizierte Pressfitting-System erfüllt für den Be -
reich der Gasinneninstallation die anforderung der 
höheren thermischen Belastbarkeit (htB1 bzw. Gt).

Das Mapress Edelstahl Gas Pressfitting-System ist 
zugelassen und zertifiziert für:

 ■ erdgase nach ÖVGW G 31
 ■ flüssiggase nach ÖnOrM c 1301 im gas-

förmigen Zustand
 ■ Betriebsdruck MOP bzw. Pn max. 5 bar
 ■ htB1 bzw. Gt max. 5 bar
 ■ Betriebstemperatur – 20 °c bis + 70 °c

die ÖVGW installationsrichtlinien G K21 (erdgas) 
und f G21 (flüssiggas) für den einsatz von 
Mapress edelstahl Gas sind zu berücksichtigen. 

4.1.1	 Mapress	Edelstahl	Gas	 
Systemrohre	1.4401

Das Mapress Edelstahl Systemrohr, Werkstoff Nr. 
1.4401, ist ein din und dVGW geprüftes und zerti-
fiziertes Leitungsrohr. Eine Werksnorm gewährlei-
stet zusätzlich erhöhte anforderungen an: 

 ■ Güte der schweißnaht
 ■ Maßgenauigkeit
 ■ Oberflächenqualität
 ■ Biegefähigkeit
 ■ Korrosionsbeständigkeit

alle systemrohre sind werkseitig auf dichtheit 
geprüft.

Unterschiedliche	Ausführungen	Systemrohre
Mapress Edelstahl Systemrohre, Werkstoff Nr. 
1.4401, sind nach Qs-G 313 bzw. dVGW GW 541 
geschweißte, dünnwandige leitungsrohre aus:

 ■ hochlegiertem austenitischen, nicht rosten-
dem CrNiMo-Stahl Werkstoff Nr. 1.4401, nach 
din en 10088 und din en 10312

 ■ dimensionsbereich da 15 – 108 mm

im auslieferungszustand sind die Mapress edel-
stahl systemrohre 1.4401, mit blauen schutzstop-
fen und schwarzer rohrkennzeichnung versehen.

 ■ z. B. GeBerit Geberit Mapress 18.02.07-11.32 
S39 214328 42 ✕ 1,5 1.4401/316 MPA NRW …
(diverse Prüfzeichen und Prüfnummern)

Bild 1: Mapress Edelstahlrohr 1.4401

 

Mapress edelstahlrohre aus crMoti-
Stahl, Werkstoff Nr. 1.4521 und aus  

CrNi-Stahl, Werkstoff Nr. 1.4301 dürfen 
für Gasinstallationen nicht verwendet werden.

1 HTB (Höhere Thermische Belastbarkeit) bzw. GT 
(Gas on temperature) ist die nachgewiesene 
 Standfestigkeit der Mapress Edelstahl Gas Verbin-
dung bei 650 °C und PN5 über einen Zeitraum von 
30 Minuten.
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Mapress edelstahl systemrohre mit gelbem Kunst-
stoffmantel, Werkstoff Nr. 1.4401, sind nach QS-G 
313 bzw. dVGW GW 541 geschweißte, dünnwan-
dige leitungsrohre aus:

 ■ hochlegiertem austenitischen, nicht rosten-
dem CrNiMo-Stahl Werkstoff Nr. 1.4401, nach 
din en 10088 und din en 10312

 ■ Versehen mit gelbem Kunststoffmantel  
(ral 1012) aus Polypropylen (PP) als  
Korrosions- und Kontaktschutz

 ■ dimensionsbereich da 15 – 54 mm

im auslieferungszustand sind die Mapress edel-
stahl Systemrohre 1.4401 gelb kunststoffumman-
telt mit schwarzer rohrkennzeichnung versehen.

 ■ z. B. GeBerit Geberit Mapress 18.02.07 P27 
54 ✕ 1,5 1.4401/316 ÖVGW G2.663

Der gelbe Kunststoffmantel zeichnet sich aus 
durch 

 ■ erfüllung der Vorgaben für den Korrosions- und 
Kontaktschutz nach ÖVGW G K21

 ■ Eine glatte Oberfläche
 ■ Gute reiß- und schlagfestigkeit
 ■ temperaturbeständigkeit  

Kunststoffmantel bis – 10 °C

4.1.2	 Mapress	Edelstahl	Gas	Pressfitting

Das Grundelement für die Mapress Pressfitting-
Verbindung ist der für eine plastische formgebung 
ausgebildete Pressfitting. 
Der Mapress Edelstahl Gas Pressfitting wird spezi-
ell für Gasinstallationen verwendet. 
in seinen sickenförmigen enden ist werkseitig der 
dichtring hnBr gelb aus hydriertem acrylnitril-
Butadien-Kautschuk eingelegt. 
er wird in den rohrdimensionen da 15 – 108 mm 
ausgeliefert und ist für den temperaturbereich von 
–20 °c bis +70 °c einsetzbar. 

Die Verpressung des Pressfitting hat mit der in der 
ÖVGW systemzulassung G 2.663 erfassten und 
mitgeprüften systemrohre zu erfolgen

 ■ Mapress edelstahl systemrohr 1.4401
 ■ Mapress edelstahl systemrohr 1.4401,  

mit gelbem Kunststoffmantel

Werkstoff
Mapress Edelstahl Gas Pressfittings werden herge-
stellt aus:
hochlegiertem austenitischen, nicht rostendem  
CrNiMo-Stahl Werkstoff Nr. 1.4401, nach  
din en 10088

Kennzeichnung

Tabelle 15:  Kennzeichnung Mapress Edelstahl Gas Pressfitting

gelbe farb- nur für Gasinstallation
markierung geeignet

dVGW Zulassung

 Geberit Mapress Gmbh & co KG

28 außendurchmesser

Gt/5 htB-Zulassung bis 5 bar

Pn 5 Max. Betriebsdruck 5 bar

Signatur ErläuterungDer gelbe Kunststoffmantel ist UV-sta-
bilisiert und für auf oder unter Putz 

installationen innerhalb von Gebäuden 
geeignet. eine permanente direkte sonnenein-
strahlung (z.B. im freien, unter Glasdächern, etc.) 
ist zu vermeiden und kann auf dauer zu einer 
Schädigung der Kunststoffummantelung füh-
ren. tiefergehende Verletzungen des Kunst-
stoffmantels bis auf das Rohrmaterial können 
mit den Methoden des Korrosions- und Kon-
taktschutz für Verbindungsstücke lt. ÖVGW  
G K21 Punkt 8 repariert werden. 

Bild 2:  Mapress Edelstahlrohr 1.4401 mit gelbem 
Kunststoffmantel

Bild 3: Mapress Edelstahl Gas Pressfitting
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4.1.3	 Vorteile	von	Mapress	Edelstahl	Gas

 ■ stabiler, bewährter, hochbeständiger edelstahl
 ■ Unlösbare form-, längskraftschlüssige und dau-

erhaft dichte rohrverbindung 
 ■ einfache, sichere und schnelle Montage
 ■ Keine Brandgefährdung bei der Montage
 ■ abmessungen von da 15 – 108 mm
 ■ Edelstahlrohr mit gelbem Kunststoffmantel  

ist die optimale lösung für den Korrosions- und 
Kontaktschutz nach ÖVGW G K21

 ■ Doppelte Sicherheit durch Kunststoffmantel 
und hochwertigem edelstahl 

 ■ Gelber Kunststoffmantel liegt satt am Rohr auf 
→ Keine Hohlräume

 ■ Gelber Kunststoffmantel weist eindeutig auf 
Gasleitung hin

 ■ Pressfittings sind mit Schutzkappen vor Ver-
schmutzung geschützt

 ■ Blauer Pressindikator weist optisch auf noch 
nicht verpresst Verbindungen hin

4.1.4	 Biegen	von	Mapress	Edelstahl	
Systemrohren

Mapress edelstahlrohre dürfen nicht warm-
gebogen werden. das erwärmen (sensibilisieren) 
der edelstahlrohre verändert das Gefüge des 
Werkstoffes. Dadurch kann es durch interkristalline 
Korrosion zu schäden kommen. die rohre können 
auf Baustellen bis zur dimension da 28 mm mit 
handelsüblichen Ziehbiegewerkzeugen gebogen 
werden. die zusätzliche dicke des gelben Kunst-
stoffmantels ist bei der Wahl der passenden Bie-
gewerkzeuge zu berücksichtigen.

4.1.5	 Systemfremde	Übergange

Für den Übergang von anderen Werkstoffen auf 
Kupfer- oder edelstahl-Presssysteme können 
Gewindeübergänge verwendet werden. die Prü-
fungen und Zertifizierungen der Mapress Gas 
Pressfitting-Systeme sind durch den ÖVGW nur 
innerhalb der jeweiligen Werkstoffe Edelstahl und 
Kupfer durchgeführt worden. eine Mischinstallation 
bei neuanlagen zwischen Mapress edelstahl Gas 
und Mapress Kupfer Gas rohrleitungssystemen 
und formstücken ist somit nicht zulässig (ausnah-
me siehe Mapress Kupfer Gas, Punkt 5.1.3). 
die Vorgaben der regionalen Gasnetzbetreiber 
(GnB) sind zu beachten. 

4.1.6	 Korrosions-	und	Kontaktschutz	von	
Mapress	Edelstahl	Gas	bei	unter	Putz	
verlegten	Leitungen

Das Mapress Edelstahl Gas Pressfitting-System 
weist bei der unter Putz Verlegung in Kontakt zu 
handelsüblichen Baustoffen (Verputze, Mörtel, 
Beton, etc.) eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit 
auf. Überaus positive erfahrungen aus den letzten 
15 Jahren und tausende von im Betrieb befind-
lichen erdgasanlagen zeugen davon. durch den 
mittelbaren oder unmittelbaren Kontakt von Gleich-
spannungsleitungen (z.B. blanken telefon- oder 
Klingelleitungen, etc.) mit metallischen rohrsyste-
men ist das risiko von elektrochemischen Korrosi-
onseinflüssen jedoch nicht auszuschließen. 
in der ÖVGW-richtlinie G K21 (ab ausgabe dez. 
2018) sind neue Vorgaben bezüglich Korrosions- 
bzw. Kontaktschutz von allen metallenen leitungen 
vorgeschrieben. 

Wir empfehlen bei unter Putz installationen die 
 Verwendung des Mapress edelstahl systemrohres 
1.4401 mit gelbem Kunststoffmantel und ein nach-
trägliches Umhüllen der Pressfittings mit dem gel-
ben Geberit Kontaktschutzschlauch oder alterna-
tiven dünnwandisolierschlauch. alternativ sind 
auch noch andere Maßnahmen zur erfüllung des 
Korrosions- und Kontaktschutzes möglich. siehe 
dazu Punkt 1.9 und tabelle 6. 

das Biegen des Mapress edelstahl-
rohres mit gelbem Kunststoffmantel 

kann zu einer Überbelastung und schädi-
gung des Mantels führen. Biegungen des Glatt-
mantel sind wie in tabelle 6 dargestellt nach-
träglich zu umhüllen. 
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4.2	 Sortimentsübersicht	Mapress	Edelstahl	Gas

	 	Mapress	Edelstahl	Gas	
Systemrohr	1.4401
	mit	gelbem	Kunststoffmantel

39112	 15	
39113	 18	
39114	 22	
39115	 28	
39116	 35	
39117	 42	
39118	 54	

	 	Mapress	Edelstahl
	 Systemrohr,	1.4401

39002	 15	
39003	 18	
39004	 22	
39005	 28	
39006	 35	
39007	 42	
39008	 54	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Muffe

34101 15 
34102 18 
34103 22 
34104 28 
34105 35 
34106 42 
34107 54 

	 Mapress	Edelstahl	Gas	
	 Schiebemuffe

34108 15 
34109	 18	
34110 22 
34111 28 
34112 35 
34113 42 
34114 54 

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Bogen	90°,	mit	Einschubende

34000 15 
34001 18 
34002 22 
34003 28 
34187 35 
34188 42 
34189	 54	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Bogen	90°,	mit	Einschubende

34007 15 
34008 18 
34009	 22	
34010 28 
34190	 35	
34191	 42	
34192	 54	

	 Mapress	Edelstahl	Gas	
	 Bogen	45°

34014 15 
34015 18 
34016 22 
34017 28 
34193	 35	
34194	 42	
34195	 54	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Bogen	45°,	mit	Einschubende

34021 15 
34022 18 
34023 22 
34024 28 
34196	 35	
34197	 42	
34198	 54	

	 Mapress	Edelstahl	Gas	
	 Reduktion,	mit	Einschubende

34115	 18-15	
34116	 22-15	
34117	 22-18	
34118	 28-15	
34119	 28-18	
34120	 28-22	
34123	 35-22	
34124	 35-28	
34127	 42-22	
34128	 42-28	
34129	 42-35	
34132	 54-22	
34133	 54-28	
34134	 54-35	
34135	 54-42	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 T-Stück,	egal

34028 15 
34029	 18	
34030 22 
34031 28 
34032 35 
34033 42 
34034 54 

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 T-Stück	reduziert

34035	 18-15-18	
34036	 22-15-22	
34037	 22-18-22	
34038	 28-15-28	
34039	 28-18-28	
34040	 28-22-28	
34041	 35-15-35	
34042	 35-18-35	
34043	 35-22-35	
34044	 35-28-35	
34140	 42-15-42	
34141	 42-18-42	
34045	 42-22-42	
34046	 42-28-42	
34047	 42-35-42	
34048	 54-22-54	
34049	 54-28-54	
34050	 54-35-54	
34051	 54-42-54	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 T-Stück	mit	IG

34052	 15-1/2"-15	
34053	 18-1/2"-18	
34054	 18-3/4"-18	
34055	 22-1/2"-22	
34056	 22-3/4"-22	
34057	 28-1/2"-28	
34058	 28-3/4"-28	
34059	 35-1/2"-35	
34060	 35-3/4"-35	
34061	 42-1/2"-42	
34063	 54-1/2"-54	
34264	 54-3/4"-54	
34265	 54-2"-54	
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Vollständiges Mapress Edelstahl Gas Sortiment siehe gültige Geberit Verkaufsunterlagen

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Übergang	mit	IG	

34083	 15-1/2"	
34169	 15-3/8"	
34084	 18-1/2"	
34170	 18-3/4"	
34086	 22-1/2"	
34087	 22-3/4"	
34347	 22-1"	
34089	 28-1"	
34093	 35-1"	
34090	 35-1	1/4"	
34091	 42-1	1/2"	
34092	 54-2"	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Übergang	mit	AG

34066	 15-1/2"	
34142	 15-3/4"	
34067	 18-1/2"	
34143	 18-3/4"	
34069	 22-1/2"	
34070	 22-3/4"	
34346	 22-1"	
34068	 28-3/4"	
34071	 28-1"	
34075	 35-1"	
34072	 35-1	1/4"	
34076	 35-1	1/2"	
34073	 42-1	1/2"	
34074	 54-2"	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Übergangsverschraubung	

	 mit	AG

34430	 15-1/2"	
34431	 15-3/4"	
34432	 18-1/2"	
34433	 18-3/4"	
34434	 22-1/2"	
34435	 22-3/4"	
34436	 22-1"	
34437	 28-1"	
34438	 35-1	1/4"	
34439	 42-1	1/2"	
34440	 54-2"	

	 Mapress	Edelstahl	Gas	
 Übergang 

	 mit	Überwurfmutter

34158	 22-1	1/8"	
34161	 22-1	3/8"	
34159	 28-1	3/8"	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Übergangsverschraubung	

	 mit	IG

34400	 15-1/2"	
34401	 15-3/4"	
34402	 18-1/2"	
34403	 18-3/4"	
34404	 22-3/4"	
34405	 22-1"	
34406	 28-1"	
34407	 35-1	1/4"	
34408	 42-1	1/2"	
34409	 54-2"	

	 Mapress	Edelstahl	Gas	
	 Übergangswinkel,	90°	

	 mit	AG

34149	 15-1/2"	
34150	 18-1/2"	
34151	 22-3/4"	
34154	 28-3/4"	
34152	 28-1"	
34153	 35-1	1/4"	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Übergangswinkel,	90°	

	 mit	IG

34144	 15-1/2"	
34145	 18-1/2"	
34146	 22-3/4"	
34147	 28-1"	
34148	 35-1	1/4"	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Kappe

34462 15 
34463 18 
34464 22 
34465 28 
34466 35 
34467 42 
34468 54 

 Mapress Grundplatte 
	 verstellbar	für	Gaszähler

91096	 	

	 Montagehilfe	
	 für	Gaszählermontageplatte	

91094	 	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Anschlusswinkel	

	 für	Gaszählergrundplatte

91097	 22-3/4"	
91099	 22-1"	
91098	 28-3/4"	
91100	 28-1"	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Flansch	mit	Pressmuffe	

	 PN10/16

34204	 22/DN25	
34205	 28/DN25	
34206	 35/DN32	
34207	 42/DN40	
34208	 54/DN50	

	 Mapress	Edelstahl	Gas
	 Anschlusswinkel,	90°	mit	IG

34136	 15-1/2"	
34137	 18-1/2"	
34139	 22-1/2"	
34138	 22-3/4"	

	 Kontaktschutzschlauch,
 gelb

 

601.841.00.1	 15/4	mm	
601.842.00.1	 18/4	mm	
601.843.00.1	 22/4	mm	
601.844.00.1	 28/4	mm	
601.845.00.1	 35/4	mm	
601.846.00.1	 42/4	mm	
601.847.00.1	 54/4	mm	

	 Kontaktschutzklebeband,
 gelb 

	 Breite	2,5	cm,	10	m

601.848.00.1  
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5.	 Mapress	Kupfer	Gas	Pressfitting-System

5.1	 Allgemeines

Das Mapress Kupfer Gas Pressfitting-System 
besteht aus den Komponenten:

 ■ Qualitätskupferrohr nach Ön en 1057 und  
Ön en 13349

 ■ Mapress Kupfer Gas Pressfitting

Pressfitting und Kupferrohr werden mit einem 
geeigneten Presswerkzeug unter einhaltung der 
Einschubtiefe als Pressfitting-Verbindung  
miteinander verpresst. 

Dieses Pressfitting-System für Gasinstallationen  
ist geprüft nach den anforderungen des ÖVGW-
Qualitätsstandard

 ■ ÖVGW Qs-G 314 und dVGW G 5614

das vom ÖVGW mit dem systemprüfzeichen
 ■ ÖVGW G 2.664

zertifizierte Pressfitting-System erfüllt für den 
Bereich der Gasinneninstallation die anforderung 
der höheren thermischen Belastbarkeit  
(htB1 bzw. Gt).

Das Mapress Kupfer Gas Pressfitting-System ist 
zugelassen und zertifiziert für:

 ■ erdgase nach ÖVGW G 31
 ■ flüssiggase nach ÖnOrM c 1301 im  

gasförmigen Zustand
 ■ Betriebsdruck MOP bzw. Pn max. 5 bar
 ■ htB1 bzw. Gt max. 1 bar
 ■ Betriebstemperatur – 20 °c bis + 70 °c

die ÖVGW installationsrichtlinien G K21 (erdgas) 
und f G21 (flüssiggas) für den einsatz von 
Mapress Kupfer Gas sind zu berücksichtigen. 

1 HTB (Höhere Thermische Belastbarkeit) bzw.  
GT (Gas on temperature) ist die nachgewiesene 
Standfestigkeit der Mapress Kupfer Gas  
Verbindung bei 650 °C und PN1 über einen Zeit-
raum von 30 Minuten.

5.1.1	 Qualitätskupferrohr

Zulässige Mindestwanddicken und dimensionen 
der Qualitätskupferrohre für das Mapress Kupfer 
Gas Pressfitting-System müssen der ÖVGW  
Qs-G 313 entsprechen. es sind folgende ausfüh-
rungen zulässig. 

 ■ Kupferrohre nach ÖnOrM en 1057
 ■ Werkseitig vorummantelte Kupferrohre nach  

Ön en 13349 mit Glattmantel (z. B. cuprogas) 
und mit stegmantel (z. B. Wicu)

Kupferrohre für Mapress Kupfer Gas Pressfittings 
werden handelsüblich in folgenden Zuständen 
geliefert

 ■ r220 (weich) bis da 22 mm
 ■ r250 (halbhart) bis da 28 mm
 ■ r290 (hart) bis da 54 mm

Festigkeit
nach	EN	1173

Zugfestigkeitmin
Rm	[MPa]

Bruchdehnungmin
A [%]

r220 (weich) 220 40

r250 (halbhart) 250 20

r290 (hart) 290 3

Tabelle 16: Mechanische Eigenschaften Kupferrohr
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5.1.2	 Mapress	Kupfer	Gas	Pressfitting

Das Grundelement für die Mapress Pressfitting-
Verbindung ist der für eine plastische formgebung 
ausgebildete Pressfitting. Der Mapress Kupfer Gas 
Pressfitting wird speziell für Gasinstallationen ver-
wendet. in seinen sickenförmigen enden ist werk-
seitig der dichtring hnBr gelb aus hydriertem 
acrylnitril-Butadien-Kautschuk eingelegt. 
er wird in den rohrdimensionen da 15 – 54 mm 
 ausgeliefert und ist für den temperaturbereich von 
– 20 °c bis + 70 °c einsetzbar. 

Die Verpressung der Pressfittings hat mit den in 
der ÖVGW systemzulassung G 2.664 erfassten 
Komponenten zu erfolgen. es sind für den Gasbe-
reich ÖVGW geprüfte Kupferrohre zu verwenden.

 ■ Mapress Kupferrohr nach ÖnOrM en 1057
 ■ Mapress Kupferrohr nach ÖnOrM en 13349 

mit Glatt- oder stegmantel

Werkstoff
Mapress Kupfer Gas Pressfittings werden herge-
stellt aus:

 ■ Cu-DHP Kupfer mit Werkstoff Nr. CW024A
 ■ Messing mit Werkstoff Nr. CW602N

Kennzeichnung

Tabelle 17:  Kennzeichnung Mapress Kupfer Gas Pressfitting

gelbe  nur für Gasinstallationen
Markierung geeignet

dVGW Zulassung

 Geberit Mapress Gmbh & co KG

28 außendurchmesser z.B. da 28 mm

Gt/1 htB-Zulassung bis 1 bar

Pn 5 Max. druckbereich 5 bar

Signatur Erläuterung

5.1.3	 Systemfremde	Übergange

Für den Übergang von anderen Werkstoffen auf 
Kupfer- oder edelstahlpresssysteme können 
Gewindeübergänge verwendet werden. die Prü-
fungen und Zertifizierungen der Mapress Gas 
Pressfitting-Systeme sind durch den ÖVGW nur 
innerhalb der jeweiligen Werkstoffe Edelstahl und 
Kupfer durchgeführt worden. eine Mischinstallation 
bei neuanlagen zwischen Mapress edelstahl Gas 
und Mapress Kupfer Gas rohrleitungssystemen 
und formstücken ist somit nicht zulässig.
einige Bauteile des Mapress edelstahl Gas sorti-
ment sind jedoch bei Mapress Kupfer Gas installa-
tionen ÖVGW geprüft und zertifiziert worden:

 ■ Mapress Edelstahl Gas Übergangsflansch 
da 22 bis 54 mm

die Vorgaben der regionalen Gasnetzbetreiber 
(GnB) sind zu beachten. 

5.1.4	 Korrosions-	und	Kontaktschutz	 
von	Mapress	Kupfer	Gas	bei	unter	Putz	
verlegten	Leitungen

Der Werkstoff Kupfer ist bei direkten Kontakt mit 
Verputzmaterialien nur bedingt korrosionstech-
nisch sicher. des Weiteren ist durch den mittel-
baren oder unmittelbaren Kontakt von Gleichspan-
nungsleitungen (z.B. blanken telefon- oder Klingel-
leitungen, etc.) mit metallischen rohrsystemen das 
Risiko von elektrochemischen Korrosionseinflüs-
sen nicht auszuschließen.
Bei der unter Putz Verlegung sind vorummantelte 
Kupferrohre nach Ön en 13349 mit Glattmantel 
oder stegmantel und ein nachträgliches Umhüllen 
der Pressfittings vorzunehmen. 
alternativ sind auch noch andere Maßnahmen zur 
erfüllung des Korrosion- bzw. Kontaktschutzes 
möglich. siehe dazu Punkt 1.9 und tabelle 6. 

Bild 4: Mapress Kupfer Gas Pressfitting
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Art.-Nr.	 Dimension
 
	 Mapress	Kupfer	Gas	Muffe

34601 d 15 
34602 d 18 
34603 d 22 
34604 d 28 
34605 d 35 
34606 d 42 
34607 d 54 
 
 
	 Mapress	Kupfer	Gas	
	 Schiebemuffe

34608 d 15 
34609	 d	18	
34610 d 22 
34611 d 28 
34612 d 25 
34613 d 42 
34614 d 54 

	 Mapress	Kupfer	Gas	Bogen,
	 90	Grad

34500 d 15 
34501 d 18 
34502 d 22 
34503 d 28 
34504 d 35 
34505 d 45 
34506 d 54 

	 Mapress	Kupfer	Gas	Bogen,	
	 90	Grad,	mit	Einschiebende

34507 d 15 
34508 d 18 
34509	 d	22	
34510 d 28 
34511 d 35 
34512 d 45 
34513 d 54 

Art.-Nr.	 Dimension

	 Mapress	Kupfer	Gas	Bogen,	
 45 Grad

34514 d 15 
34515 d 18 
34516 d 22 
34517 d 28 
34518 d 35 
34519	 d	42	
34520 d 54

	 Mapress	Kupfer	Gas	Bogen,
	 45	Grad,	mit	Einschiebende

34521 d 15 
34522 d 18 
34523 d 22 
34524 d 28 
34525 d 35 
34526 d 42 
34527 d 54 

	 Mapress	Kupfer	Gas	Reduktion,
	 mit	Einschiebende

34615 d 18 – 15 
34616 d 22 – 15 
34617 d 22 – 18 
34618 d 28 – 15 
34619	 d	28	–	18	
34620 d 28 – 22 
34623 d 35 – 22 
34624 d 35 – 28 
34625 d 42 – 28 
34626 d 42 – 35 
34627 d 54 – 28 
34628 d 54 – 35 
34629	 d	54	–	42	

Art.-Nr.	 Dimension

	 Mapress	Kupfer	Gas	T-Stück,		
	 egal,	90	Grad

34528 d 15 
34529	 d	18	
34530 d 22 
34531 d 28 
34532 d 35 
34533 d 42 
34534 d 54 

	 Mapress	Kupfer	Gas	T-Stück,	
	 reduziert	90	Grad

34535	 d	18-15-18	
34553	 d	22-15-15	
34536	 d	22-15-22	
34554	 d	22-22-15	
34537	 d	22-18-22	
34538	 d	28-15-28	
34539	 d	28-18-28	
34540	 d	28-22-28	
34543	 d	35-22-35	
34544	 d	35-28-35	
34545	 d	42-22-42	
34546	 d	42-28-42	
34547	 d	42-35-42	
34548	 d	54-22-54	
34549	 d	54-28-54	
34550	 d	54-35-54	
34551	 d	54-42-54	

	 Mapress	Kupfer	Gas	T-Stück,	
	 90	Grad	mit	IG

34735	 d	15-1/2"-15
34736	 d	18-1/2"-18	
34737	 d	22-1/2"-22	
34738	 d	28-1/2"-28	
34739	 d	28-3/4"-28

5.2	 Sortimentsübersicht	Mapress	Kupfer	Gas

Vollständiges Mapress Kupfer Gas Sortiment siehe gültige Geberit Verkaufsunterlagen
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Art.-Nr.	 Dimension
 
	 Mapress	Kupfer	Gas	
	 Übergang,	mit	AG

34666	 d	15-1/2"	
34675	 d	15-3/4"	
34667	 d	18-1/2"	
34676	 d	18-3/4"	
34669	 d	22-1/2"	
34670	 d	22-3/4"	
34677	 d	22-1"	
34678	 d	28-3/4"	
34671	 d	28-1"	
34679	 d	35-1"	
34672	 d	35-1	1/4"	
34673	 d	42-1	1/2"	
34674	 d	54-2"	

	 Mapress	Kupfer	Gas	
	 Übergang,	mit	IG

34683	 d	15-1/2"	
34693	 d	15-3/4"	
34684	 d	18-1/2"	
34685	 d	18-3/4"	
34686	 d	22-1/2"	
34687	 d	22-3/4"	
34688	 d	22-1"	
34689	 d	28-1"	
34690	 d	35-1	1/2"	
34691	 d	42-1	1/2"	
34692	 d	54-2"	

	 Mapress	Kupfer	Gas	Über-	 	
	 gangswinkel,	90	Grad	mit	AG

34728	 d	15-1/2"
34729	 d	18-1/2"
34730	 d	22-3/4"

Art.-Nr.	 Dimension

	 Mapress	Kupfer	Gas	Über-	 	
	 gangswinkel,	90	Grad	mit	IG

34725	 d	15-1/2"	
34726	 d	18-1/2"	
34727	 d	22-3/4"	

	 Mapress	Kupfer	Gas	An-	 	
	 schlusswinkel,	90	Grad	mit	IG

34731	 d	15-1/2"	
34732	 d	18-1/2"	
34733	 d	22-3/4"	

	 Mapress	Kupfer	Gas	Übergang,		
	 mit	IG	und	Einschiebende

63558	 d	15-1/2"	
63559	 d	18-1/2"	
63560	 d	18-3/4"	
63561	 d	22-1/2"	
63562	 d	22-3/4"	
63564	 d	35-1"	

	 Mapress	Kupfer	Gas	Übergang,		
	 mit	Überwurfmutter

34556	 d	22-1	1/8"	
34552	 d	22-1	3/8"	
34557	 d	28-1	3/8"	

	 Mapress	Kupfer	Gas	Über- 
		 gangsflansch,	DN10/16

34715	 28/DN25	

Art.-Nr.	 Dimension

	 Mapress	Kupfer	Gas	Kappe

34752 d 15 
34753 d 18 
34754 d 22 
34755 d 28 
34756 d 35 
34757 d 42 
34758 d 54 

	 Mapress	Kupfer	Gas	An-	 	
	 schlusswinkel,	für	Grundplatte		
	 für	Gaszähler

91103	 d	22-3/4"	
91104	 d	28-3/4"	
91105	 d	22-1"	
91106	 d	28-1"	

	 	Mapress	Grundplatte	verstell-
bar	für	Gaszähler

91096	 	

	 	Montagehilfe	für	
Gaszählermontageplatte

91094	 	

Vollständiges Mapress Kupfer Gas Sortiment siehe gültige Geberit Verkaufsunterlagen
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6.	 Montage der Mapress Gas 
Pressfitting-Systeme

6.1	 Allgemeines

6.1.1	 Transport und Lagerung

Bei transport und lagerung sind Mapress system-
rohre / ÖnOrM en Qualitätskupferrohre und 
Mapress Pressfittings vor Beschädigungen und 
Verschmutzungen zu schützen.
Werkseitig sind Mapress systemrohre durch 
 Stopfen geschützt. Pressfittings sind werkseitig mit 
Kappen und zweckmäßig in Plastiktüten verpackt.

Bei	Mapress	Systemrohren	ist	zu	beachten	
 ■ lagerung nicht im freien
 ■ nicht über die lKW-ladekante ziehen
 ■ nicht unmittelbar am Untergrund, sondern in 

regalen lagern
 ■ rohre vor durchbiegung schützen
 ■ edelstahl und c-stahl getrennt lagern

6.1.2	 Ermitteln	von	Rohrlängen

die rohrinnenseite muss frei von ungewollten 
fremdkörpern sein (Plastikfolien, eingeschlagene 
rohrstopfen, usw.). die rohrleitungslängen können 
nach der Z-Maßmethode ermittelt werden. hierbei 
muss die Einschubtiefe des Pressfittings berück-
sichtigt werden.
die erforderlichen Z-Maße und einschubtiefen sind 
auf seite 23 unter Punkt 3.3 zu entnehmen.

6.1.3	 Trennen	von	Rohren
Zum trennen und ablängen von rohren sind für
den jeweiligen Werkstoff geeignete Werkzeuge
einzusetzen:

 ■ Mechanische säge mit elektromotor
 ■ rohrschneider
 ■ rohrschneider mit elektromotor
 ■ feinzahnige handsäge

Bild 6: Ablängen mit Rohrschneider

Werkstoff	Edelstahl
die Verwendung von trennscheiben und das 
ablängen durch Brennschneiden sind unzulässig! 
das ablängen mittels trennscheiben bzw. das 
Brennschneiden führen durch eine unkontrollierte 
örtliche Wärmebeeinflussung zur Sensibilisierung 
des Werkstoffes Edelstahl, was die Korrosions-
wahrscheinlichkeit erhöht. die sägeschnitte sind 
fachgerecht und vollständig auszuführen. ein 
abbrechen des noch nicht vollständig abgesägten 
rohres ist nicht zulässig. für die entfernung der 
starren rohrstopfen  empfehlen wir die beiden 
stangenenden um ca. 5 cm zu kürzen.

Trennen	Edelstahlrohr	mit	Kunststoffmantel
Für das Trennen des Edelstahlrohr mit Kunststoff-
mantel eignen sich besonders mechanische 
sägen mit elektromotor. Beim trennen mit rohr-
schneider kann es in abhängigkeit der rohrdimen-
sion, der zu schneidenden rohrlänge, temperatur 
und Konstruktion des rohrschneiders (schmale 

Bild 5: Ablängen mit mechanischer Säge mit Elektromotor
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Optional kann auch anderes Werkzeug 
zum Entfernen des Kunststoffmantels 

verwendet werden. es ist darauf zu ach-
ten, daß die Rohroberfläche dabei nicht 

beschädigt und die korrekte einschubtiefe ein-
gehalten wird.

rollenlager) zu einer stauchung und zum aufwer-
fen des Kunststoffmantels kommen. In diesen 
 Fällen empfehlen wir den Kunststoffmantel des 
Rohres im Bereich der Auflagerollen des Rohr-
schneiders vor dem trennen zu entfernen. dies 
kann beispielsweise durch anritzen des Kunst-
stoffmantels mit dem Rohrschneider und vorsich-
tiges schlitzen des Mantels mit einem cutter-Mes-
ser erfolgen. es ist darauf zu achten das hier keine 
Verletzungen der Rohroberfläche im späteren 
dichtringbereich entstehen. 

Bild 7: Anritzen des Kunststoffmantels

Bild 8: Schlitzen des Kunststoffmantels

Bild 9: Trennen von Rohr bei entferntem Kunststoffmantel

6.1.4	 Abmanteln	von	Edelstahlrohr	mit	
Kunststoffmantel

das entfernen des gelben Glattmantels erfolgt 
üblicherweise mit dem

 ■ Mapress abmantelgeräten  
(art.nr. 90371 – 90376)

das Mapress abmantelgerät ist werksseitig auf das 
richtige Maß der einschubtiefe eingestellt. 

Bild 10: Abmanteln des Kunststoffmantels auf Einschubtiefe
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6.1.5	 Entgraten

Entgraten	von	Rohren
die rohrenden sind nach dem ablängen außen 
und innen sorgfältig zu entgraten, um eine Be -
schädigung der Dichtflächen beim Einbringen der 
Leitungsrohre in die Mapress Pressfittings zu ver-
meiden.

das außenentgraten und das Kantenbrechen an 
den abgelängten rohrenden können mit folgenden 
Werkzeugen ausgeführt werden:

 ■  handelsüblicher für edelstahl geeigneter hand-
entgrater

 ■  elektrischer rohrentgrater re1

Bild 11: Innenentgraten mit Handentgrater

Bild 12: Außenentgraten mit Handentgrater

6.1.6	 Kalibrieren	von	weichen	Kupferrohr

die rohrenden weicher Kupfer-ringrohre müssen 
immer kalibriert werden. dazu werden Kalibrierring 
und Kalibrierdorn nacheinander auf bzw. in das 
rohrende getrieben. 

Bei kunststoffummantelten Kupferrohren muss vor 
der Montage des Pressfittings der Kunststoff-
mantel an den rohrenden entfernt werden.

6.1.7	 Markieren	der	Einschubtiefe

Um eine fachgerechte und sichere Pressfitting-
Verbindung zu erzielen, muss vor der Montage die 
erforderliche einschubtiefe auf den rohren und 
Pressfittings mit Einschubende markiert werden.

Mechanische	Festigkeit
die mechanische festigkeit der Verbindung wird 
durch die einhaltung der vorgegebenen einschub-
tiefe erreicht. die Markierung der einschubtiefe 
muss nach dem einschieben des rohres in den 
Pressfitting und nach erfolgter Verpressung noch 
auf dem rohr sichtbar sein. das ermitteln und Mar-
kieren der einschubtiefe erfolgt mit:

 ■  einschubtiefenlehre und filzstift bei blankem  
edelstahlrohr

 ■ abmantelgerät und filzstift bei  
Edelstahlrohr mit gelbem Kunststoffmantel

da neben den Mapress abmantelgerä-
ten (einschubtiefe eingestellt) alternativ 

auch andere Werkzeuge zum entfernen 
des Glattmantel verwendet werden können, 

ist auch beim edelstahlrohr mit gelbem Kunst-
stoffmantel die Einschubtiefe mit Markierstift 
am Mantel anzuzeichnen. 

Kalibrierring und Kalibrierdorn dürfen 
nie gleichzeitig auf bzw. in das rohr-

ende getrieben werden. 
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Bild 13:  Markierung der Einstecktiefe bei Verwendung von 
Mapress Abmantelgerät

Bild 14: Markieren der Einschubtiefe mit Einschubtiefenlehre

Kürzen	von	Pressfittings
Pressfittings mit Einschubenden, wie z.B. Press-
bogen dürfen nur bis zur zulässigen Mindest-
schenkellänge gekürzt werden.

6.1.8	 Entfernen	der	Schutzkappe	und	 
Prüfen	der	Dichtringe

Vor der Montage des Pressfittings ist die Schutz-
kappe zu entfernen und das Vorhandensein des 
Dichtrings im Pressfitting zu überprüfen. Fremdkör-
per auf dem dichtring sind zu entfernen, um die 
dichtheit der Verbindung nicht zu beeinträchtigen.

Bild 15: Entfernen der Schutzkappe und Prüfen des Dichtrings

6.1.9	 Einschieben	in	den	Pressfitting

 Vor dem Verpressen wird das rohr unter leichtem 
drehen und gleichzeitigem drücken in axialer rich-
tung bis zur markierten einschubtiefe in den Press-
fitting eingeschoben.

Beschädigungsgefahr
Ein Hineinkippen des Rohres in den Pressfitting ist 
wegen der Beschädigungsgefahr des dichtrings 
nicht zulässig!

Bild 16: Ineinanderschieben von Systemrohr und Pressfitting
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6.1.10	Ausrichten	der	Rohre

das ausrichten der rohre oder der vorgefertigten
Bauelemente muss vor dem Verpressen der Press-
fittings erfolgen. Ein Bewegen der Rohre, wie es 
üblicherweise beim anheben von rohrleitungen 
nach der Verpressung vorkommt, ist zulässig.
Müssen bereits verpresste rohrleitungen ausge-
richtet werden, so dürfen die Pressstellen nicht 
belastet werden.

Eindichten
Bei Gewindeverbindungen soll das eindichten vor 
dem Verpressen erfolgen, damit die Pressfitting-
Verbindung nicht belastet wird.

6.1.11	 Montagehilfe	für	Rohrdimensionen 
da	54	–	108	mm

Vor dem Verpressen der rohrdimensionen  
da 54 – 108 mm sind Systemrohr und Pressfitting 
z.B. mit der Montagehilfe zu fixieren.
dazu werden die eingeschobenen systemrohre auf 
beiden Seiten des Pressfittings mit den Backen der 
Montagehilfe festgeklemmt.

Bild 17: Rohr und Fitting mit Montagehilfe fixiert

6.2	 Verpressen	der	Mapress	Pressfitting-
Systeme

6.2.1	 Verpressen	mit	elektrohydraulischen	
Presswerkzeugen

 ■ acO 103plus (Kompatibilität 1)
 ■ efP/ecO/acO 203 (Kompatibilität 2)
 ■ acO 203Xlplus (Kompatibilität 2Xl)

die nut in den Pressbacken und Pressschlingen 
muss die Pressfitting-Wulst umfassen, damit eine 
fachgerechte Pressfitting-Verbindung hergestellt 
wird.

abhängig von der rohrdimension kommen 
 folgende Presseinsätze zum einsatz:

 ■  Pressbacken 
da 12 – 35 mm 
acO 103plus, efP/ecO/acO 203, acO 
203Xlplus

 ■  Pressschlingen mit Zwischenbacken 
da 42 – 54 mm 
efP/ecO/acO 203, acO 203Xlplus

 ■  Pressschlingen mit Zwischenbacken 
da 76,1 – 108 mm 
acO 203Xlplus

es ist darauf zu achten, dass die jeweils passenden 
Pressbacken, Pressschlingen und Zwischenba-
cken zu den Pressgeräten verwendet werden.

alte Mapress Pressbacken da 42 und 
54 mm sind seit 1997 nicht mehr 

 lieferbar und für Gasinstallation nicht 
zulässig.
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Pressvorgang
die Pressautomatik gewährleistet, dass die erfor-
derliche, maximale Presskraft erreicht und nach 
begonnener Verpressung ein Pressvorgang voll-
ständig beendet wird. nachpressen von bereits 
verpressten Verbindungen ist nicht zulässig!

Bild 18: Pressvorgang mit Pressbacke da 12 – 35 mm

Bild 19: Pressvorgang mit Pressschlinge da 42 – 108 mm 

der Pressindikator kann nach der Verpressung
vom Verarbeiter mit der hand entfernt werden.

Bild 20: Pressindikator lösen

6.3	 Presswerkzeuge

6.3.1	 Kompatibilität	Pressgeräte

für die Verarbeitung von Mapress Gas empfehlen 
wir Mapress systemwerkzeuge (Pressgerät und 
Pressbacken) zu verwenden. Pressbacken und 
Pressschlingen dritter werden von Geberit nicht 
auf ihre Tauglichkeit für das Mapress Pressfitting-
system geprüft.

6.3.2	 Bedienung	und	Wartung	von	
Presswerkzeugen

die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Press-
werkzeuge sind zu beachten. Pressgeräte und 
Pressbacken bzw. Pressschlingen sind einer regel-
mäßigen Wartung durch den Benutzer zu unter-
ziehen.
die ordnungsgemäße funktion der Pressgeräte 
wird durch eine Prüfplakette bestätigt. funktions-
tüchtige Presswerkzeuge sind die Voraussetzung 
für die Geberit Gewährleistungszusage.

empfohlene serviceintervalle durch novopress 
fachwerkstätten:

 ■ Bei den neuen verzinkten, servicefreien 
Mapress Press- und Zwischenbacken  
(seit april 2019) ist bei einhaltung der regel-
mäßigen Wartung durch den Benutzer kein 
zwingendes service bei einer novopress fach-
werkstätte notwendig.

 ■ Pressgeräte der serie 102, 103, 202, 203 und 
203Xlplus alle 2 Jahre bzw. bei led hinweis-
anzeige am Gerät

 ■ andere Pressgeräte, Backen und schlingen 
jährlich

Adressen der autorisierten Novopress Reparatur- und 
Servicewerkstätten:

Elektrowerkstatt Gubesch Ges.m.b.H
Karndorfstraße 13, 4521 Schiedlberg
Tel. 07258 29397

Salzgeber Mechatronik GmbH
Wuhrmühle 24, 6840 Götzis
Tel. 05523 623 69 0

Firma Johann Kaser
Puchberger Straße 22a, 4600 Wels
Tel. 0680 246 48 19
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7.	 Hinweise	zur	Verarbeitung	von	Metallpress-Systemen	für	
Gasinstallationen 

seit Juli 2003 sind Presssysteme aus edelstahl oder Kupfer lt. ÖVGW-richtlinien 
für erdgasinstallationen zulässig. diese systeme müssen mit der ÖVGW-Quali-
tätsmarke versehen sein und dürfen nur nach den Angaben der ÖVGW G K-Richt-
linie, und den Vorschriften des zuständigen Gasnetzbetreibers (GnB) geplant 
oder verbaut werden. Presssysteme in der Gasinstallation haben sich bereits tau-
sendfach erfolgreich bewährt. seit der Überarbeitung der ÖVGW-richtlinie G K21 
sind bei allen metallischen leitungen in der unter Putz Verlegung Maßnahmen 
zum Korrosions- und Kontaktschutz notwendig. im folgenden möchten wir auf 
die wichtigsten Punkte im rahmen der Verarbeitung hinweisen.

Schulung
der ausführende installateur muss über die handhabung und Verarbeitung von 
Presssystemen in der Gasinstallation entsprechend den angaben des herstellers 
nachweislich unterwiesen sein.

Produkte	Kennzeichnung	
Zur erstellung von Gasinstallationen dürfen nur ÖVGW zugelassene 
Pressfitting-Systeme verwendet werden. Die Fittings sind mit speziellen  gelben 
Gasdichtringen ausgestattet und müssen zusätzlich mit folgenden angaben 
versehen sein: 

 ■ gelbe farbkennzeichnung
 ■ hersteller 
 ■ hinweis auf Zulassung (auf fitting oder Verpackung)
 ■ Kennzeichnung Gt (max. Betriebsdruck bei höherer thermische Belastbarkeit)
 ■ rohr-außendurchmesser
 ■ nenndruck in bar oder Pn (max. Betriebsdruck bei raumtemperatur)

Verarbeitung
Zur fachgerechten Verarbeitung des systems gehören folgende arbeitsschritte:

 ■ Winkelrechter schnitt 
 ■ Bei Rohren mit Kunststoffmantel mittels passenden Abmantelgeräten den 

Glattmantel auf einschubtiefe abschälen
 ■ sorgfältiges entgraten der rohre nach dem ablängen
 ■ Markieren der Einschubtiefe auf dem Rohr oder am gelben Kunststoffmantel
 ■ rohr bis zur markierten einschubtiefe in den fitting einschieben 
 ■ Verpressung durchführen
 ■ Pressindikator entfernen

das einhalten der angezeichneten einschubtiefe stellt die auszugsfestigkeit der 
Verbindung sicher.
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Verarbeitungswerkzeuge
Pressgeräte und Pressbacken bzw. Pressschlingen sind nach angabe der 
systemhersteller einer regelmäßigen Wartung durch den Benutzer bzw. service 
in dafür autorisierten fachwerkstätten zu unterziehen. die einzuhaltenden Prüf-
intervalle sind auf den Pressgeräten (z.B. mit aufkleber) und in den Bedienungs-
anleitungen ersichtlich. sichere Verbindungen können nur mit einem einwandfrei 
funktionierenden Verarbeitungswerkzeug  hergestellt werden. die Geberit 
systemgewährleistung gilt für Komponenten gemäß der ÖVGW Zulassung.

Verunreinigungen
Bei der lagerung von rohren und formstücken sowie bei der unter Putz Verle-
gung ist darauf zu achten, dass es zu keinen Verschmutzungen der Verbin-
dungsbereiche, der Innenoberflächen oder der Einschiebebereiche kommt. 
durch staub, Mörtel, Metallspäne etc. im Bereich der Pressverbindung kann es 
zu Beschädigungen des dichtringes und nachfolgend zu undichten Verbin-
dungen kommen.

Mischinstallationen
Pressverbindungen im Gasbereich sind nach dem ÖVGW-Qualitätsstandard 
Qs-G 314 geprüft. Bei der Verarbeitung von edelstahl- oder Kupfer Gas Press-
systemen sind nur Komponenten zu verwenden, die in der ÖVGW Zulassung 
angeführt und vom jeweiligen hersteller freigegeben sind. Mischinstallationen 
mit Produkten unterschiedlicher hersteller sind nicht zulässig.

Korrosions-	und	Kontaktschutz
Zur Verhinderung von chemischen oder elektrochemischen Korrosionsangriff bei 
metallischen Werkstoffen ist bei unter Putz verlegten Edelstahl- oder Kupfer-
Gasleitungen ein zusätzlicher Korrosions- und Kontaktschutz auszuführen. das 
Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 mit gelbem PP-Kunststoffmantel bietet 
hier einen optimalen werkseitig aufgebrachten Schutz. Für die Fittings empfiehlt 
sich das nachumhüllen mit dem gelben Geberit Kontaktschutzschlauch und ein 
Verschließen der schlauchenden mit Kabelbinder oder Klebeband. Bei Kupfer-
installationen sind rohre mit werkseitiger Ummantelung nach en 13349 und ein 
nachträglicher Schutz der Fittings vorzusehen. Generell dürfen die Pressfittings 
erst nach erfolgreicher druckprobe und abnahmen mit einen passenden Korro-
sions- und Kontaktschutz versehen werden. in der ÖVGW-richtlinie G K21 unter 
Punkt 8 sind verschiedene schutzmethoden angeführt. 

Spannungsfreie	Verarbeitung
sind Gewindeverbindungen für den anschluss von Geräten, Mess-, regel- und 
sicherheitseinrichtungen notwendig, sind vorab die Gewindeübergänge des 
Pressfitting-Systems einzudichten. Erst im nächsten Arbeitsschritt erfolgt die 
Verpressung des rohrsystems. somit können unzulässig hohe torsions-
momente auf die Pressverbindung vermieden werden, die zur Beschädigung 
des dichtringes oder reduktion der festigkeit führen können.
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